
Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачеве кая, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena(№C>rel.ru 
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.5 10108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

■ Ж Ж 2023 г.

Щукина А.В.

I * if  , ,
М Д!

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
№ В24(> 1 \б  от 07.04.2023

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.203.1.1.1 8, 05/2.23.203.1.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область. Верховский район, п п . Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивиду альный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покров^кое, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область. Покровский район, д. Тетерье 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 o t31.03.2023 г ., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата п время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стек; ю
04.04.2023 17 ч. И) мин.
04.04.2023 I 8 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Г1роба(образец) ; -ставлена в установленные сроки 
с соблюдением \с ювий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
-■ Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован п .т перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора прио
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к протоколу № В2461хб от 07.04.2023

С анитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результаты Г игиеническнй Единицы НД на методы
1

испытаний
п\п показатели ±  характеристика 

погреш пости норма in в измерения исследований
^неопределенность)

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 |
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
о
J Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2.6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-051

6 Водородный показатель 
pH 7.4 ± 0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 5,6 ± 0,8оЖ*** не более 7 мг-экв/дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 385 ±46 не более ЮиО мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1 мг/дмЗ*** 2.0 М Г . . 1 1 ОС 1 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг л 1 ОС 1 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 15,4 ±
1,9мг/дмЗ*** 45 мг, л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

|

12 Сульфаты 24,5 ±
4.9мг/дмЗ*** 500,0 м г/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34.8 ±
7,8мг/дмЗ*** 350,0 мг/л

1
ГОСТ 4245 П.2

14 Фториды 0,243 ±
0,044мг/дмЗ*** 1,5 мг/л

1

ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ1 ■■ 0,3 IV. Г , , 1 ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002м г/д м3*** 0,001 мг л МУЗ 1-03/04

I

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг/л МУЗ 1-03/04

.8 Цинк менее
0,0005мг/дмЗ*** 5,0 м г/л МУЗ 1-03/04

|
19 Медь менее 0,0006 

мг/дмЗ** ■■■ 1.0 мг/л МУЗ 1 -03 04

Средства измерений, сведения о государственной поверке 1
№ Наименование, тип Заводской номер/ведения о государственно!1 Действителен до
п\п средства отбора проб поверке I

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06- 
2022'165967124 23.06.2023

I

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. 1<ФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 МП 02845 17 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12- 
2022/209290617 15.12.202.3



U I Весы лабораторные электронные СЕ 224-С j 41925068 i ’. Г ' 17.07.2021|____ j_________________________________________ |______________j____ 2022/172427633
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

установлениым i юрмам

Ф.И.О. Подпись Q /
Химик эксперт Алешина Н.И.

Код образца (пробы): 05/2.23.203.1.1.18
М икроб 11 ологич еска я л абор ато р и я

Дата начала исследования: 04.04.2023
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытан mi 

±  характеристика 
погрешности 

* (11 е о п р е д ел е н 11 о ст ь)

Гигиенический

норматив

Гдинпцы 

. ;мерсиим

11Д на методы

исследовании
I

1 Общее микробное число Е1е обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ
.МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Обобщенные
ко л и ф о р м н ы е ба кте р ни Не обнаружено отсутствие КОНЧо см3

МУК 4.2.1018-01 с 
измененнями МУК 
4.2.2794-10 (пзм. 1).
МУК 4.2.3090-21 (изм.2)

3 Escherichia со 1 i (E.coli) 11е обнаружено отсутствие КОЕ, 100 см3 ГОС Т 31955.1
МУК 4.24018-01 с

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОЕ 100 см3 изменениями МУК
4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕЧ 00 см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по резул кипам : Данный образец vпроба) по нсследованнь покаштелям соответствуй

установленным нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано ***

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.
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Федеральная служба но надзору и сфере зашиты прав шч рсбнгелей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены н эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Юр к и ч e-G к-ий-адрес: г. Орел, -ул. Кар а ч 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15

АККРЕДИТОВАН НЫИ ОРГАН 
Запись в реестре аккредгп овагшых лиц №RA,

Э К С П Е Р Т Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  от 07 .0 4 .2 0 2 3  
по гигиенической оценке результатов .табора i ирных исследований  

к протоколу № В 2461\б  от 07.(;4.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, ш г. ПокрШское. ул. Деи. л. л. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, д. Тетер:.е 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие Caul 1 и 11 1.2.3685-2 1 1 игиепмческие нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач по общей пи......... Шомпикова Л .И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

• П - о н
Ж

7
2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
ww.sis*’- 5*№ В2612хб от 13.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.215.1.1.18, 05/2.23.215.1.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, д.
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата н время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
10.04.2023 11 ч. 00 мин.
10.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

стр. 1 ИЗ 2
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к протоколу № В2612хб от 13.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.215.1.1.18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.04.2023 
Пата окончания исследования: 13.04.2023

№ Определяемые Результаты Г игиенический Единицы НД на методы

п\п показатели
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
оJ Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,4 ±0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6,6 ± 1оЖ*** не более 7 мг-экв/дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 396 ±48 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1 мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 15,2 ±
1,8мг/дмЗ*** 45 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 27,1 ± Змг/дмЗ*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

:
13 Хлориды 34,5 ±

7,8мг/дмЗ*** 350,0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,234 ±
0,042мг/дмЗ*** 1,5 мг/л ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг/л МУЗ 1-03/04

18 Цинк 0,018 ±
0,004мг/дмЗ*** 5,0 мг/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 мг/л МУЗ 1-03/04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номервведения о государственно! 
поверке

Действителен до

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06-
2022/165967124 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 ЖГТ0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12-
2022/209290617 15.12.2023



4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/18-07-
2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

Ф.И.О. J /Годпись
Химик эксперт Алешина Н.И. '— ^ -------

Код образца (пробы): 05/2.23.215.1.1.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 10.04.2023 
Дата окончания исследования: 12.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)

Гигиенический

норматив

Единицы

измерения

НД на методы 

исследований

1 Общее микробное число 1 не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Энтерококки Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3 СТБ ISO 7899-2

ОJ Обобщенные 
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО см3

МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

4 Escherichia coli (Е. coli) Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1

5 Колифаги Не обнаружено Отсутствие БОЕ/ЮО см3
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует 
установленным нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

/
L

и /
Оператор ПК Полухина Р.Е.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RTJ.710023 23 апреля 2015г.

Юриический адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель технического директора ОИ

______C.l 1. Бояркина

2023 г.
. 4 . <Г'

" / 5 - "  с  V

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 13.04.2023
но гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № В2612хб от 13.04.2023

II

л .п .

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, д. Башкатово 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от 
3 1.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) 
документов.

по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных

Врач по общей гигиене Шомникова Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д.15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Код пробы (образца): 05/1.23.219.1.1.18, 05/2.23.219.1.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, д.
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
10.04.2023 13 ч. 30 мин.
10.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

стр. 1 ИЗ 2
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к протоколу № В2615хб от 13.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.219.1.1.18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.04.2023 
Дата окончания исследования: 13.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)

Г игиенический 

норматив

Единицы

измерения

НД на методы 

исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
3 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
15 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,4 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6,0 ± 0,9оЖ*** не более 7 мг-экв/дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 384 ±46 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 16,1 ±
1,9мг/дмЗ*** 45 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 25,8 ±
2.8мг/лмЗ*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 35,0 ±
7,9мг/дмЗ*** 350,0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,238 ±
0,043мг/дм3*** 1,5 мг/л ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг/л МУЗ 1-03/04

18 Цинк менее
0,0005мг/дмЗ*** 5,0 мг/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 мг/л МУЗ 1-03/04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номервведения о государственно* 
поверке

Действителен до

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06-
2022/165967124 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 №ТТ0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12-
2022/209290617 15.12.2023

4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/18-07-
2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

Ф.И.О. Подпись



Химик эксперт Алешина Н.И.

Код образца (пробы): 05/2.23.219.1.1.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 10.04.2023 
Дата окончания исследования: 12.04.2023

N° Н7Т на метопы

п\п показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)
норматив измерения исследований

1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Энтерококки Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО см3 СТБ ISO 7899-2

3 Обобщенные 
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3

МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

4 Escherichia coli (Е. coli) Не обнаружено Отсутствие КОЕ/ЮО см3 ГОСТ 31955.1

5 Колифаги Не обнаружено Отсутствие БОЕ/ЮО см3
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Подпись
/ С &

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано ***

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

ТОриический адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора ОИ

i f a  г /т  *
% %  B, . vС.Н.Бояркина

" f / )  " Р
’5Ж06Ю

М. П.b',V.' ■'
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 13.04.2ШЗ

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 
к протоколу № В2615хб от 13.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, д. Николаевка 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от 
3 1.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач по общей гигиене Шомникова Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел. ул. Карачевская. д. 56Д; Гел<ч|н>н факс. "7-07-27 12-mail: gigiena'.«)oiel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720. Орловская область. Верховский район, н. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_________________________________________________________________________________

А К К Р Е Д И Г О В Л 11И Ы И ИСП ЫТАТЕЛ Ы IЫ Й Л ДВОРА ГОРН ЫЙ 1 J.E ИТР

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потреби гелей н благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС R.U.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛИ,

м.п.
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ IICC. il РОНАПИЙ 

At! Н246()хб от 07.04.2023

С.

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.202.1.1.18. 05/2.23.202.1.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. ; 5
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у Koiopoi о 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 7 1 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область. 11окровский район, д. Вязовое 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
ИД на методику отбора:
НД на соответствие:

Д о и о л и и те л ы I ы е с в е д е 11 и я:

Сотрудник, отобравший пробы:

етекло
04.04.2023 17 ч. ) мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
11роба(образеш оставлена в установленные сроки 
с соблюдением , .ловим хранения и 
гране I юр л нровкп is у казаных норма! ивных 
документах. Целос тность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован и щ перепечатан' без разрешения на то
аккредитованного йены тельного лабораторного центра

3. Информация в протокол лабораторных исследований шиыпея на основании акча оцмра ,
с гр. 1 II ! 2



к протоколу № В2460хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.202.1.1.18
С анитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результаты Гигиенический Единицы 11Д на методы
испытан ий

п\п показатели ± х а р а ктери стика 
погрешности норматив измерения исследований

*( неопределенность)

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 балды ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р > п  1 64
->J Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 |-рад. ГОСТ 31 868 U.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ 1 ИНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,3 ±0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 5,6 ± 0,8оЖ не более 7 м г-з к в |5 ГОС 1 31954 п.4

8 Сухой остаток 382 ± 46 не более 1000 мг дм3 ГОС1 18164

9 Аммиак и ионы аммония мен ее 0,1 м г/дм3 'г' * * 2,0 мг л ГОС Г 33045 п.5
_ |

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 м г/ л ГОСТ 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 16 ± 2 м г/дм 3** 45 М Г . 1 ННДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 24,4 ±
4,9 м г/дмЗ*** 500,0 МГ .1 ГОС 1 31940 п.6

13 Хлориды 34,5 ±
7,8мг/дмЗ*** 350.0 м г 'п ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,246 ±
0,044мг/дмЗ* + "! 1,5 мг/л ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0.05 м г/дмЗ*** 0.3 М Г . 1 11НД Ф 14.1:2:4.50-96

16 Кадм и й менее
0,0002м г/дмЗ *** 0.001 Ml .1 МУЗ 1 -03 U4

17 Свинец менее
0,0002м г/дмЗ;*** 0,01 МГ. л МУЗ 1-03/04

18 Цинк менее
0,0005м г/дмЗ*** 5.0 м г/л МУЗ 1-03/04

-  . I
19 Медь менее 0,0006 

м г/дмЗ *** 1.0 М Г  .1 МУЗ 1-03 04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ Наименование, тип Заводской номервведения о государственно! Действителен до
п\п средства отбора проб поверке

1 Анализатор 023 Г-В И '24-06- 
2н. 2 'i 65967124 23.06.2023

2

.

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ". 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2 1 70296 Ж1 10284517 28.64.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-В И/16-12-
2022/209290617 15.12.2023

4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 У1 18-07- 
2п_2 172427633 17.07.2023



выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствуй] 
установленным нормам

Дата окончания исследования: 06.04.2023
№

п\п

Определяемые 

показател и

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

* (н е о и редел ей 11 о сг ь)

1 'пгпеничееким 

норматив

шипим

измерения

11.1 па \кч олм 

исследований

1 Общее микробное число 1 не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 

'изменениями МУК
4/\ 2744-10 (IMM.I)

! ?

1

Обобщенные
кол и форм н ые ба кте р и и ! 1е обнаружено

'

отсутствие КОЕ 100 см3

МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

3 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ 100 см3 ГОС Т 31955.1
МУК 4.2.1018-01 с

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОЕ/100 см3 !изменениями МУК
4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие К(>1 1 см3 СП) ISO 7849-2
Выводы по результатам : Данный образен (проба) по исследованным показателям cootbciсноса

установлен11 ым нормам

Ф.И.О. Подпись р  / '
Биолог Сосновская Л.В. Н М Л

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) cooi ветствует заданным параметрам, 
опечатано ***

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.

стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору н сфере зашиты прав потребителем и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 1!i.en i р i ш  п е н ы  и h iiu c m iio . ioi ни в

Орловской области ii поселке Верховье"

АККРЕДН I ОВАППЫИ ОРГАН III ЮН ККЦНI' 
Запись в реестре аккредитованных лиц JV“RA.RL.710023 23

Юриический адрес: г. Орел, уд. Карачевскаг, д. 56А: 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель технич

0 4  о н  Ж * '
/7 / )  f

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 07.04.2023 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № В2460хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого избирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "11ассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгг. Покровскос. ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, л. Вязовое 
Основание для отборан исследовании пробырюразца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

оезвредпости для чс века факторов среды ооигаиия

Данный образец (проба) по исследованным показателям cooiBcicinyei i рсбоваппя.м нормаi явных 
документов.

Шомиикова .1.11



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigienato-orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АК КТ Е Д И ТО В АНН ЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.5 10108 Заместитель руководителя ИЛИ,

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения " i U in р гигиены и мшдемио.кн пн в

Орловской области в поселке Верховы "

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ Н2450\б от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объел! пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.193.2.1.18, 05/2.23.193.2.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье И1II1: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "11ассажирекие автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУГ! "11ассажирские автоперевозки". Орлова-- :м г. i.tuci . 1 Г-кровский район, с. Дросково. 
ул. Заводская 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
ИД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 13 ч. 00 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
Caul lull l.2.368.'-21 1 ишемические норма i ивы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности г  - человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
докумен тах. I (елостность упаковки не нарушена. 
Помощник сани тарного врача отдела 
коммунальной i мшены Герасимова М. 4).

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован пли перепечатан) без разрешения на то
аккредитованного испытательного лабораторного центра

3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб
стр. 1 из 2





к протоколу № [32450x6 от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.193.2.1.18
С анитарно-гигиеническая лабора гория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяем ые Резул ьтаты 1 пгиеническип Единицы ИЛ на методы
испытаний I

п\п показатели ±  характеристика 
погрешности 

^неопределенность)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
3 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,4 ±0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97 *

7 Жесткость общая 6.5 ± 1 оЖ:' не более 7 VIГ- ЖН . 1МЗ 1 ОС 1 3 1 954 п.4

8 Сухой остаток .397 • 48 не более 1000 mi . 1 \ГЗ ГОП 18161

9
____

Аммиак и ионы аммония менее 0.1 мг/дмЗ***

Ог i мг ':\ ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 16.6 ± 2м г/д м3"” 45 МГ . ! 11НДФ ! 1 1:2:4,1-95

Сульфаты 26.4 ±
2,9мг/дмЗ*** 500,0 МГ Л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34,3 ±
7,7мг/дмЗ*** 350,0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,244 ±
0,044мг-дм3* :: 1.5 м г  ; ГОС 1 4386 и .  1

15 Железо общее менее
0,05 м г/дмЗ*** 0,3 мг л ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

|
16 Кадмий менее

0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг/л МУЗ 1-03/04

18
Цинк менее

0.0005мг дм.!' 5.0 М.  i МУЗ 1-03 D4

19 Медь менее 0.0000 
мг/дмЗ*** 1,0 мг л МУЗ 1-034)4

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ Наименование, тип Заводской номерГвелсния о государственно!" Действителен до
п\п средства отбора проб поверке |

1 Диализатор 023 им 21-06-
20 22 165967124 23.u6.202

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2 1 702% Ar"TT02845 1 7 28.0-1.2023

-1 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ'16-12-
2022/2092906 1 7 15.12.2023



4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/18-07- 
2022/172427633 1 7.07.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным норма м

Ф.И.О.
Химик эксперт Алешина 11.И. _

Кол образца (пробы)! 05/2.23.193.2.1.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
исп ытаним 

з: характеристика 
погрешности 

^неопределенность)

1 пгиеническип 

норматив

1 ЛИПИНЫ

измерения

НД на методы

нсслслонании

1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (нзм.1)

? Обобщенные
ко л и ф о р м и ы е б а кте р и и Не обнаружено отсутствие

МУК 4.2.1018-01 с 
„ , изменения,ми МУК

k 0 i  ' " " ™ ’ ...........................« и .
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

п
J Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОК/100 см3
МУК 4.2.1018-01 с
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (нзм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ Е ')смЗ ('ТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

устан о вл енн ы м иорма м

Ф.И.О. I Подпись
Биолог Сосновская Л.В. * ***

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Л
стр. 1 и з .

Оператор ПК Полухина Р.Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

АККРЕДИТОВАННЫМ ОРГАН ------------ -----"
Опись в реестре аккрелт овинных лнц№ВА

Юрнический адрес: г. Орел. ул. Карачевская, д. 56А: 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ JV« от 07.04.2013 
но гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № 132450x6 оз 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "11ассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, с. Дросково. ул. 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение № 168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач по общей гигиене Ш-емпикова Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д.15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАГ.ОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

______________ _____________Щукина А.В.——

" O f i " 0 4  2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ В2442хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.1.18, 05/2.23.192.8.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, п. 
Покровское, ул. Есенина 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра 

3. Информация в протокол лабораторных исследований вноси гея на основании акта отбора проб

стекло
04.04.2023 09 ч. 00 мин.
04.04.2023 i8 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юриический адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А;------- - УТВЕРЖДАЮ
Фактический адрес : Орловская область, Верховский Заместитель технич
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15 <

. o f

/ / / ^
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 07.( 

по гигиенической оценке результатов лабораторных в 
к протоколу № В2442хб оз 07.04.2023

Федеральная служба но надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, п. Покровское, ул. 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач но общей гигиене Шомнпкова Л.И



к протоколу № В2442хб от 0V.U4.2U2J

Код образца (пробы): 05/1.23.192.8.1.18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№

п\п

Определяемые. Г игиенический Единицы НД на методы

показатели
испытаний 

±  характеристика 
погрешности 

*(неопределениость)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
тJ Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH

7,5 ±0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97 !

7 Жесткость общая 6,9 ± 1 оЖ*** не более 7 мг-экв'дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 423 ± 51 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0 ,1мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

1 1 Нитраты (по N03) 16,3 ± 2мг/дмЗ*** 45 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 30,1 ±
3,3 мг/дмЗ*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34,8 ±
7,8мг/дмЗ*** 350,0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,237 ±
0,043 мг/дмЗ*** 1,5 м г/л ГОСТ 4386 п,1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 м г/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг/л МУЗ 1-03/04

1
18

1
Цинк менее

0,0005мг/дмЗ 5.0 мг/л МУЗ 1-03/04

! 19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 мг/л МУЗ 1-03/04

I Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номервведения о государственно! 
поверке

Действителен до

1 Анализатор 023 С-ВИ'24-06-
2ч22 i65967124 23.06.2023 i

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 ЖГТ0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12- 
2022/209290617 15.12.2023

14 С-ВИ'18-07-Весы лабораторные электронные СЕ 224-С  ̂ 41925068  ̂79497^33 
_______________________________________________________1 __________

17.07.2023
i



выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

___ Ф.И.О.
Химик эксперт Але шина Н.И. _

ь

Код образца (пробы): 05/2.23.192.8.1.18
________________ Микробиологическая лаборатория______________________________ j

Дата начала исследования: 04.04.2023
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ Определяемые Результаты 1 ишемический Единицы НД на методы
испытаний

п\п показатели ±  характеристика 
погрешности нор маги в измерения исследований

*(неопределенность)

МУК 4.2.1018-01 с
1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ изменениями МУК 

4.2.2794-10 (изм.1)
МУК 4.2.1018-01 с

2 Обобщенные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 изменениями МУК 

4.2.2794-10 (изм.1).
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

о Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1
МУК 4.2.1018-01 с

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОН/100 см3 изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие KOR/lOO см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

установлеиным нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***о)К соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.

________________________________ /
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Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ В2443хб от U7.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.2.18, 05/2.23.192.8.2.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, п. 
Покровское, ул. Бориса Орловского 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
Б Д  на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 09 ч. 30 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

I. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2- Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб
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к протоколу № В2443хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.192.8.2.18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023
Ппто ML'O.HIOUHO поопоплоамио’ П7 П/1

Определяемые

показатели

....... - 1 ИТ .

п\п

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^(неопределенность)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баплы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
пJ Привкус 0 не более 2 бачлы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. I ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,5 ±0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121 -97

7 Жесткость общая 6,9 ± 1оЖ*** не более 7 мг-экв/дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 4 18 ± 50 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1 мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

1 1 Нитраты (по N03) 16,4 ± 2мг/дмЗ*** 45 мг/л ПГ1ДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 29,3 ±
3,3мг/дм3*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34,8 ±
7,8мг/дмЗ*** 350,0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,241 ±
0,043мг/дм3*** 1,5 мг/л ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0,05 мг/дмЗ*** 0,3 мг/п ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

I
16 Кадмий менее

0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг/л МУЗ 1-03/04

18 Цинк менее
0,0005мг/дмЗ*** 5,0 ,\-г/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 мг/л МУЗ 1-03/04

1
Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номервведения о государственно!4 
поверке

Действителен до

1 Анализатор 023 c-mr/zH-uu-
____ з/m /1 /^о/с-71 о/i____ 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 №ТТ0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12-
2022/209290617 15.12.2023

Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/18-07- 
2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
у ста н о в л е н н ь i м и о р м а м



Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
у ста н о в л е н н ы м н о р м а м

Ф.И.О. „  / Р  Подпись
Химик эксперт Алешина Н.И.

Код образца„(пробы):- 05.2.23.! 92.8.2.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ Определяемые Результаты Г игиенический Единицы НД на методы
испытаний

п\п показатели ±  характеристика 
погрешности норматив измерения исследований

* (н е о п ре де л е н н о ст ь)

МУК 4.2.1018-01 с
1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ изменениями МУК

4.2.2794-10 (изм.1)
МУК 4.2.1018-01 с

2 Обобщенные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 изменениями МУК 

4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

о
J Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1

МУК 4.2.1018-01 с
4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОЕ'100 см3 изменениями МУК 

4.2.2794-10 (изм.1)
5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

установленным нормам

Ф.И.О. Подпись / 0  у
Биолог Сосновская Л.В. / —

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лип JVuRA.

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образна):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, п. Покровское, ул. 
Бориса Орловского
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора но Орловской области в п. Верховье № 133 от 
3 1.03.2023 г., решение №168 от 29.0.3.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Юриический адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... _________
но гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № В2443хб от 07.04.2023

безвредности для человека факторов среды обитания



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛ Ц

Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Ж
<% ж

Щукина А.В.

2023 г. //& £  ф ’<дац™.'лЕ>К:' ;v ■ 
/ / >• V./ /Ж  1>Д ..

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№ В2444хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.3.1 8, 05/2.23.192.8.3.1 8
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в и. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское. ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУГ! "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, и. 
Покровское, ул. Строителей 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
Б Д  на методику отбора:
Б Д  на соответствие:

Дополи и гел ь и ы е с вед ей и я:

стекло
04.04.2023 10 ч. 00 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ ^902 4, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной i ш ионы Герасимова М. Ф.

Сотрудник, отобравший пробы:

1. Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
“ • Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

стр. 1 из 2
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к протоколу № В2444хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.192.8.3.18
Саиитарно-i нгиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04,2023

№

п\п

Огфеделяемые 

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)

Г игиенический 

норматив

Единицы

измерения

НД на методы 

исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
J Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31 868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ВМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-051

6 Водородный показатель 
pH 7,5 ± 0.2 в пределах 6-9 единицы pi 1 1111ДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6.9 ± 1оЖ*** не более ~ iVr-ЭКВ.'дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 426 ±51 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1 мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
О.ООЗмг/дмЗ*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

1 1 Нитраты (по N03) 16,2 ±
! ,9мг/дмЗ*** 45 МГ/Л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 30,2 ±
3,3мг/дм3*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

Г

13 Хлориды 34,8 ±
7.8м г/дм 3*** 350.0 мг 'л ГОСТ 4245 и.2

1

14 Фториды 0.234 ±
0,042мг/дмЗ*** 1,5 мг/л ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий
менее

0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 мг.'л МУЗ 1-03'04

18
1

Цинк менее
0,0005мг/дмЗ*** 5,0 мг/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1.0 мг/л МУ31-03/04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ 

j п\п
Наименование, тип 

средства отбора проб
Заводской номер ведения о государственно 

поверкс
Действителен до

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06-
2022/165967124 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 ЖГТ0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269
_____________

С-ВИ/16-12-
2022,209290617

i j 
15.12.2023



Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/18-07- 
2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

Ф.И.О. ^Л4одпись
Химик эксперт Алешина 14.И. ________ : ................... ................................._

Код образца (пробы): 05/2.23.192.8.3.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)

Гигиенический

норматив

Гдиницы 

измерения

НД на методы 

исследований

1 Общее микробное число 1 не более 50 КОР.'с м3
МУК 4.2.1018-01 с
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Обобщенные 
к о л и ф о р м н ы е б а кте р и и Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3

МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

3 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1

14 Колифаги Не обнаружено отсутствие
■

БОЕ КО см3
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (мзм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено 1 отсутствие КОЕ400 см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

установленным нормам

Ф.И.О. ! Подпись
Биолог Сосновская Л.В. J

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) с о т  ветсгвует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.

стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Л К 1C Р ЕД И ТО и Л ИНЫМ О Р ГЛII И11С  Г1Е К11IIИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц JVsRA.RU.710023 23 апреля

Юриичсский адрес: г. Орел. ул. Карачевская, д. 56А-: УТВЕРЖДАЮ
Фактический адрес : Орловская область, Верховский Заместитель техпи
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15

■ Ц
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИ Е № от 07.04.20 

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследовании 
к протоколу № В2444хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образны):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, ш г. 11окровское. ул. Денина, д. 7 1 
Место осуществления отбора пробы (образна):
артскважина-МУП "11аесажирские автоперевозки". Орловская область, 1 !окровекий район, п. Покровское, ул. 
Строителей
Основание для отбора и исследований пробы(образиа):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена опенка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) 
документов.

по исследованным показателям соответствует треоованням нормативных

Врач по общей гигиене ■ П  Шомникова Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.5 10 108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

£>7 2023 г.

s ?  *  v
, ' / е Р  -луд»»** У

Щукина А.В.
! / $  § /  V '

ЧI 1; •'
\Г 1 \  / /  ф
\\% Щ & г
\  Ж, *ч6^1патЙо с 

. ; ф
IIРО ТО К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИИ 

№ 132445x6 от 07.04.2023
Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.4.1 8, 05/2.23.192.8.4.1 8
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгг. Покровские, \ л .  Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (обратна):
артекважина-МУГ1 "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, п. 
Покровское, ул. Лескова 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дат а и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

До п о л и и тел ы i ы е с в сд е ни я:

стекло
04.04.2023 10 ч. 30 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных
документах. Целостность упаковки не нарушена.
1 (омощник сани lapiioi о врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

Сотрудник, отобравший пробы:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то
аккредитованного испытательного лабораторного центра

3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб
стр. 1 ИЗ 2

mailto:gigiena@orel.ru


к протоколу № В2445хб от 07.04.202'!

Код образца (пробы): 05/1.23.192.8.4.18
Санитарно-гигиеническая лабора 1 ории

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результаты
испытаний

Г игиенический Единицы НД на методы

п\п показатели ±  характеристика 
погреш пости норматив измерения исследований

*( неопределенное! ь)

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
оJ Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2.6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,5 ± 0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6.9 ± 1 оЖ*** не более 7 МГ-’JKU дм3 ГОСТ 31954 11.4

8 Сухой остаток 422 ± 51 не более 1000 м г/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1мг/дмЗ*** 2.0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10
____

Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

1 1 Нитраты (по N03) 16,3 ± 2мг/дмЗ*** 45 м г л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 30,3 ±
3,3мг/дм3*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34,5 ±
7,8мг/дмЗ*** 350,0 м г/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,243 ±
0,044мг/дмЗ*** 1.5 м г л ГОСТ 4386 п.1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 м г/л МУЗ! -034)4

18 Цинк менее
0,0005м г/дмЗ*** 5,0 м г/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
м г/дмЗ*** 1,0 м г/л МУЗ 1-03/04

____________

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ Наименование, тип Заводской помер /веления » 1 ска дарственно! Дей с 1 ни годен до
п\п средства отбора проб поверке

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06-
2022/165967124 23.06.2023

I

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 ЖГТ0284517

----— 1

28.04.2023 1

3 Иономер лабораторный И-160МИ 0269 t И! 1 16-12-
2и2 2'2092906 1 7 15.12.2023



4 Весы лабораторные электронные СЕ 22-1-С 11925068 Г-ВИ 18-07-
2022/172427633 I7.u7._02j

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствуез
установленным нормам

Ф.И.О. ,— -з Г  __-  Подпись
Химик эксперт Алешина Н.И. I

Код образца (пробы): 05/2.23.192.8.4.18
М икробио .11 or и ческа я л а б о ра го р и я

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ Определяемые Результаты
испытании

Г ишемический Единицы НД на методы

п\п показатели ± характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)
норматив и шереиия исследовании

_
МУК 4.2.1018-01 с

1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)
МУК 4.2.1018-01 с

2 Обобщенные
ко л и ф о р мн ы е ба кте р и и Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 изменениями МУК 

4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

3 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ'100 см3 ГОСТ 31955.1
МУК 4.2.1018-01 с

4 Коли фаги Не обнаружено отсутствие БОЕ/100 см3 изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

у ста н овл ен 11 ы м но п м а м

Ф.И.О. Подпись
Биолог Сосновская Л.В. * ***

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты пряв потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены н эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

АККРЕДИТОВАННЫЙ о р г а н  и н с п е к ц и и
Запись и реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юриичеекий адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель технического д:

0 ^ '  0 Ч  2023г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 07.04.2023 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № В2445хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, п. Покровское. ул. 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач но общей гигиене Шомпнкова Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область. Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_________________ ____________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей п благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены н эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

O f " <9 2023 г . /
т *

Дйукина'АДЗ.
<,о' * a  w * о

.« r 4 v  г-\
W \  Ъ •S А б- а М .II.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ В2446хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.5.1 8. 05/2.23.192.8.5.1 8
Заказчик:

„  M* > /

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "11ассажпрские автоперевозки"
.303 170, Орловская область. 11окровский район, пгт. Покроиское. ул. Денина, д. 7 I 
Место осуществлен из! отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область. Покровский район, п. 
Покровское, ул. Ленина 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований нробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара,упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 1 1 ч. 00 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением у словий хранения и 
транспортировки и указаных нормативных 
документу. I (с.. ■сшость упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
“• Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован пли перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследовании вносится на основании акта отбора проб
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к протоколу № В2446хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.192.8.5.18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результа гы 1 игпеническпй i llllllllll»l 14Д на методы
исп ытаним

i п\п показатели ± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)
норматив измерения исследований

|
1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164

!  ̂J Привкус 0 не более 2 балды ГОС Т Р 5Т64
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5

[5___ Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-051

6
Водородный показатель 
рн 7,5 ±0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97 |

7 Жесткость общая 6.9 ± 1оЖ*** не более 7 мг-экв/дм.З
1

ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 426 ± 5 1 не более ПНЮ мг дм. ГОСТ 18164

9 Аммиак н ионы аммония менее 0.1 мг дм3*** 2.0 МГ .1 ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 м г д ГОСТ 33045 п 6

11
:

Нитраты (по N03) 16,2 ±
1,9мг/дмЗ*** 45 м г : 1 ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 29.9 !
З.Змг/дмЗ*** 500,0 мг, л ГОСТ 31940 П.6

13 Хлориды 34,8 ±
7,8мг/дмЗ*** 350,0 м г/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,241 ±
0.043мг/дм3** ' 1.5 м г. л ГОСТ 4386 л, 1

15 Железо общее менее
0.05мг/дмЗ*** 0.3 МГ .4 НМД Ф 14.1:2:4.50-96 j

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 м г/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002м г/д м3*** 0,01 м г я МУ31-03'04

118 Цинк менее
0,0005мг/дмЗ*** 5,0 М Г . 1 ■< C.J

Медь менее 0.0006 
мг/дмЗ*** ко мг л МУЗ 1-03 04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ Наименование, тип Заводской номер3ведения о государственно! Действителен до
п\п средства отбора проб поверке

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06- 
2022/165967124 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "30VI3", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 №110284517 28.04.2023

|3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-В И/16-12-
2022/209290617 15.12.2023



Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 4 1925068 с" В И 18-07- 
2022 172 1276.43 17.07.202.4

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

Ф.И.О. ^ Подпись
Химик эксперт Алешина Н.И.

Ко.i i .бра шн (пробы):[ 05/2.23.192.8.5.18
Ми к роб ПО. 1 о т ч еск а я  лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ Определяемые Результаты Г игиенический Единицы НД на методы
испытаний

п\п показатели ± характеристика 
погрешности норматив измерения исследований

*( неопределенность)
i
МУК 4.2.1018-01 с

1 Общее микробное число 1 не более 50 КОН/ см3 изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)
МУК 4.2.1018-01 с

2 Обобщенные
кол и форм н ые бак те рип Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 изменениями МУК 

4.2.2794-10 (изм.1), 
'МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

->J Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ Юи см3 ГОСТ 31955.1
МУК 4.2.1018-01 с

4 Кол и фаги Не обнаружено отсутствие БОЕ/100 см3 изменениями МУК 
,4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

у стан о в л ен н ы м н о р м а м

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

11одп ИС1

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.
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f
Федеральная служба по надзору а сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Ценгр гигиены и эппдечиоло! ни в
Орловской области в поселке Верховье"

Л К К Р ЕД И ТО В Л НIIЫ Й ОРГАН II11C 11К1СЦ11И 
Запись и реестре аккредитованных лиц JVsRA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юриичсский адресгп Орел,улг~Кнрячеиская; д. 56АД 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель техни

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Х<> 
по гигиенической оценке результатов лабораторных нее, 

к протоколу № В2446хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Лепина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область, Покровский район, п. Покровское. ул. 
Основание для отбора н исследовании пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СапПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач по общей гигиене Шомнпкова .Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, фам 7 и7-27 L-inail: gigiena.u,oret.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область. Верховский район, и. Верховье, ул, 
Чапаева, д. 15______________________________________________________ _________________________ _____

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАВОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей м благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены н эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

I 1 (\КП

20231.
/у  7 . •),■■■ "■'Г'/ Гуд v >■

//,. а Л ва . ■ • .ч*т'Л  ̂ чх s

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
№ Н2447хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Обье.м пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.6.18, 05/2.23.192.8.6.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, т т .  Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область. Покровский район, пгг. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществлении отбора пробы (образца):
артекважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская облает: . Покровский район, п. 
Покровское. ул. Сове тская 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для о тбора и исследований нробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 3 1.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 I 1 ч. 30 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ .31942
СанПиИ 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
11роба(образон) тосгавлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки вуказаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной i ш пены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследований распространяются на представ.].-, л т о  проб}
“■ Настоящий документ нс может быть частично или полнот ю воспроизвслсп fcKomipoi ап - : ере печати) без разрешения и:

аккредитованного испытательного забора горного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

стр. I из 2



к протоколу № В2447хб от 07.04.2023

Код обратна (пробы): 05/1.23.192.8.6.18
С а н  и  т а  р н  о -  г  и  i и  е  и  и  ч е с  к а  и л а б о р н  т о р и и

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результаты
испытаний

Г игиенический Елиницы НД на методы

п\п показатели ± характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
3 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ .31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05'

6 В од о р о д н ы й п о к а з ате л ь 
р н

7.5 ± 0.2 в пределах б -9 С. UIHHIlb p i  1 Г1ПДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6.9 ± 1 оЖ*** не более 7 мг-экв/дмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 4 16 ± 50 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164 “

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1 мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 м г. л ГОСТ 33045 п 6

! 1 Нитраты (по N03) 16,1 ±
1.9мг/дмЗ*** 45 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 30,3 ±
3,3мг/дм3*** 500.0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34,8 ±
7,8 м г/дм 3**'* 350,0 М Г.. 1 ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды
. .

0.240 ±
0,043мг/дм3**’* 1.5 \  Г  Д ГОС Т 4386 п.1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0.01 мг/л МУЗ 1 -03 '04

18 Цинк менее
0,0005мг/дмЗ*** 5.0 мг/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 мг/л МУЗ 1-03/04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номер3 веден и я о государстве и not
поверке

Действителен до

1 Анализатор 023 С-ВИ '24-06- 
2022/165967124 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. Кф|<-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 N43 0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 г -ВИ 16-12- 
2022/209290617 15.12.2023



, 1 С-ВИ/ 18-07-4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 1 2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

г Ф.И.О.
Химик эксперт Алешина Н.И. _

Подпись

Код образца (пробы): 05 '2.23.192.8.6.1 8
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Резул ьтаты 
испытаний 

±  характеристи ка 
погрешности 

^неопределенность)

Гигиенический

норматив

Единицы , НД на методы

!
измерения исследований

! 1 1

1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Обобщенные
коли форм и ые ба ктери и Не обнаружено отсутствие КОГ 100 см3

МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (пзм. 1),
МУК 4.2.3690-21 (пзм.2)

13 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 j ГОСТ 31955.1

4
I1__

Кол и фаги Не обнаружено отсутствие БОЕ 100 см3
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

(5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 С ТБ ISO 7899-2
Выводы но результатам : Данный образец (проба) по нсс.>гдо;:анпь1\1 показателям еоответетвуез

установленным пор м а м

Ф.И.О. Подпись
Биолог Сосновская Л.В.

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответст венное за оформление данного протокола:

с гр. 2 из 2

Оператор ПК Полухина Р.Е.



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей п благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

АККРЕДИТОВАННЫМ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц jYaRA.RU.710023 23 апреля 2015г..

Юриический адрес: г. Орел, уд. Карачевская, д. 56А; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, и. Верховье, ул. Чапаева, д.15

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель техничес

0 %

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 07.04. 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № В2447хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, гит. Покровское, ул. Ленина, д. 7 1 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, п. Покровское. ул. 
Советская
Основание для отбора и исследований иробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в и. Верховье № 133 oi
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ па соответствие СанПиН 1.2.3685-2 I Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) но исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач по общей гигиене
f)

III ом и нк о в а Л. И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@oi-el.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д.15 ___________ _____________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДАВОР А ТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.5 10108 Заместитель руководителя ИЛ I {

Федеральная служба по над юру и сфере ншшты прав иотребшедеп п б.пнопалучпя человека
Филиал Федерального бюджетного учреждении здравоохранения "Цена р i и гиены п жидемпологив в

Орловской области в поселке Верховье"

0 $ ;  Г !

Щукина А.В.

2023 г. />6
/ p i
1 ы, м.

УД);

11РО Т О К О Л  Л А Б О РА Т О РН Ы Х  И С С Л Е ДО ВА Н И И
№ В2448хб от 07.04.2023 \

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая 
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.192.8.7.1 8, 05/2.23.192.8.7.1 8
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское. ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, п. 
Покровское, пер. Березовым 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований нробм(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 3 1.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 12 ч. 00 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасное!и и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в у становленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена.
11омошник еантарного врача отдела 
коммунальной пн иены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то
аккредитованного испытательного лабораторного центра

3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб
стр. I из 2

mailto:gigiena@oi-el.ru


к протоколу № В2448хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.192.8.7.18
Сан и та р н о - г и г и е н и ч ес ка я лаборатории

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результаты Г игиенический Единицы НД на методы
испытаний

п\п показатели ± характеристика 
погрешности 

*(неопределеи иость)

норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
->j Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31 S68 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2.6 ВМФ Г1НД Ф 14.1:2:3:4.213-05

б В одородн ы й п о казател ь
рн

7.5 ± 0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6,9 ± 1 оЖ*** не более 7 мг-оквЦмЗ ГОСТ 31954 п.4

8 Сухой остаток 425 ± 51 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0 ,1 мг/д м 3 * * * 2.0 м г/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003 м г/дмЗ*** 3.0 мг л ГОСГ 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 16,4 ± 2мг/дмЗ*** 45 мг'л ПНДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 29,9 ±
3.3 мг/дмЗ*** 500,0 мг/л ГОСТ 31940 п.6

I

13 Хлориды 34,8 ±
7.8мг'дмЗ*** 350.0 мг 'л 1 ОСТ 4245 п.2

1

14 Фториды 0.239 ±
0,043мг/дм3*** 1,5 м г 'л ГОСТ 4386 п, 1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002м г/дмЗ*** 0.001 м г л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,01 м г л МУЗ 1-03 '04

!

18 Цинк менее
0,0005м г/дмЗ*** 5,0 М1' J1 МУЗ 1-03 04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 мг/л МУЗ 1-03/04

Средства измерений, сведения о государственной поверке i
№ Наименование, тип Заводской номерГведспия о государственно! Действителен до
п\п средства отбора проб поверке |

1 Анализатор 023 С-ВИ/24-06-
2022/165967124 23.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "30V13", 
мод. КФК-3-01 -"ЗОМЗ" 2 170296 № ГТ0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С -ВИ 16-12- 
2022/209290617 15.12.2023

4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/1 8-07- 
2022/172427633 17.07.2023



Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установлен:! ым нормам

Ф.И.О. / 9  Подпись
Химик эксперт Алешина Н.И. . ______________

Код образца (пробы): 05/2.23.192.8.7.18
М икробиологическая лаборатория - ________

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023 J

№

п\п

Определяем ые 

показатели

Результаты 
испытании 

±  характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)

Гигиенический

норматив

Единицы

измерения

11Д на методы 

исследованим

1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

'2 Iw
Обобщенные
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие

МУК 4.2. К) 18-01 с 
.. изменения м 11 М У К

KUI- ........ 4.2.2794-10 (изм.1).
МУК 4 2.3690-21 (нзм 2)1

3 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1

4 К оли фаги Не обнаружено отсутствие БОЕ 100 см3
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (нзм. 1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 |СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствуй

установленным нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/.п 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.



Л К К Р ЕДII ТО В А11IIЫ Й О Р ГА 11 1111С III ■ К Ц11II
Запись в реестре аккредитованных лиц jVaKA.Rr.7 I 0023 23 апреля 2015i.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены н эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель пли физическое лицо, у коюрого о|бнралпсь пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, п. Покровское, пер. 
Березовый
Основание для отбора и исследовании пробы(образиа):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-2 1 1 игиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Юриический адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

Э КС П Е РТ НОЕ 3 А К Л Ю Ч ЕЙ И Е 
по гигиенической оценке результатов л:

к протоколу № В2448хб от 07.04.2023

безвредности для человека факторов среды обитания

Врач по общей гигиене Шомнпкова .Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena(a!orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15______________ ______________________________________________________________________

АКК РЕД ИТО ВА ННЫЙ И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л А БО Р А ТО Р Н Ы Й  ЦЕНТР

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и лшдемпологпи в

Орловской области в поселке Верховье"

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.5 10 108 Заместитель руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
№ В24Лхб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/2.23.192.8.8.18
Заказчик:

:Ч

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровские, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область. Покровский район, п. 
Покровское, ул. Пионерская 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведении:

Сотрудник, отобравший пробы:

С ГС к. К)
04.04.2023 12 ч. и: чип.
04.04.2023 18 ч. U0 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
11роба( образы о >ос гав. юна в х станов, ими пае сроки 
с соблюдением > словим хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

I. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
Настоящий документ нс может быть частично или полнощью воспроизведен (скопирован и ш перепечатан) без разрешения на го
аккредитованного йены гательного лабораторного цен i p.i

3. Информация в протокол лабораторных исследовании hii.b / . oi на основанин лкu  t•.б , ,
е ip. I Ili 2



к протоколу № В2449хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/2.23.192.8.8.18
С анитарии-! пгнсннчсская ллборлгорня

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Лата окончания исследования: 07.Q4.20?!

№

п\п

Определяем ые 

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности

*(неопределенность)

Гигиенический 

норматив

Единицы 

измерения

НД на методы

!исследовании

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
о
J Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 11.5

к5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Водородный показатель
pH

7,5 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6.9 + 1 оЖ**55 не более п  мг : Г'

_________ . .
ГОСТ 3 195 1 11.1

8 Сухой остаток 420 ^ 50 не более 1000 мг, дм3 ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1мг/дмЗ*** 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003мг/дм3*** 3,0 м г/л ГОСТ 33045 п 6

1 1 Нитраты (по N03) 16.4 ± 2мг/дм3*** 45 м г л ПНДФ 14 1:2:4.4-95

12 Сульфаты 30,2 ±
3,3мг/дм3*** 500,0 м г/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34,5 ±
7,8мг/д.мЗ*** 350,0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,241 ±
0.043мг/дм3*** 1.5 м г л ГОСТ 4386 п.1

15 Железо общее менее
0.05мг. дм.)" " 0.3 МГ .1 ПМДФ 14.1:2:4 50-96

16 Кадмий менее
0,0002м г/дмЗ*** 0,001 мг'л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002м г/дмЗ*** 0,01 м г/л МУЗ 1-03/04

18 Цинк менее
0,0005м г/дмЗ*** С/1 о м г/л МУЗ 1-03/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1,0 м г л МУ З 1-03 04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номервведения о государственно? 
поверке

Действителен до

1 Анализатор 023 ( - В И/24-06-
2 ы _ 2'165967124

!
23.06.2023

9
j

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ”, 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 ЖГТ02845 17

J

28.04.2023

->J Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИМ6-12-
2022/209290617 15.12.2023

|4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С -ВИ 18-07- 
2 0 2 2  172427633 17.07.2023



Ф.И.О.
____ Химик эксперт Алешина 11.И.

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
уста н о в л е н 11 ы м пор м а м

Код образца (пробы): 05/2.23.192.8.8.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)

Гигиенический

норматив

!-ЛИНИНЫ

измерения

11Д на методы 

исследований

1 Общее микробное число 1 не более 50 

отсутс'1 вне

КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (нзм.1)

9 Обобщен ные
кол и форм ные ба ктери и 11е обнаружено

МУК 4.2.101 8-01 с
. ,  . , и iMciiciimiMii МУК 
МИ Ы1' СМ' 4.2.2794-10 (,пзч. I ).

МУК 4.2.3690-21 (нзм.2)
S3 Escherichia соli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 | ГОСТ 31955.1

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие
МУК 4.2.1018-01 с 

БОЕ/КЮ см3 'изменениями МУК
i 4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ'100 см3 С ТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствуеа

уста н о в.гI ен н ы м 11 орма м

Ф.И.О.
Биолог Сосновская JJ.B.

1 [римечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг'л 
***оЖ соответствует m i  - ж в  д м 3

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Оператор ПК Полухина Р.Е.

м
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ЛККРЕД1П СВАЙНЫЙ ОРГАН 1111СП1 1СЦММ 
Запись в реестре аккрелич овинных л ми .Vs НА. К Г.71 (1023 23 апреля 201 5i.

Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены п эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель пли физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, и гг. 11окровское. уд. Непина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, п. Покровское, ул. 
Пионерская
Основание для отбора н исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Юриический адрес: г._ Орел.ул. Карачевская. д. 56Аг 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕН!!I
по гигиенической оценке результатов л

к протоколу № В2449хб от 07.04.2023

безвредности для человека факторов среды обитания

Врач по общей гигиене Шомнпкова Л .И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena(rt)orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАЬОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей п благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены п эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Щукина А.В.

0 $  С Ч  :2023 г. t>'

ПРО ТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛГДОНАНИИ
№ Б 2452хб от 07.04.2023

м.п.

4 ^

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/.23.194.1.1.18, 05/2.23.194.1.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье И1111: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область. Покровский район, пгт. Покровские, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "1 (ассажирские автоперевозки", Орловская обдасiь. 1 Ыкровский район, с. Березовка 
Цель отбора:
Плановый контроль
Основание для отбора и исследований нробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
Да 133 от 31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата н время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 13 ч. 00 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Пробщобразец) .доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследований распространяются на представ кашею пробу
2- Настоящицдокумент нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован i ш перепечатан) ост рафешенпя на

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

стр. 1 m 2



к протоколу № В2452хб от 07.04.2023

Код образца (пробы): 05/.23.194.1.1.18
С анитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Резул ьтаты Г Игиенический Единицы НД на методы
испытан ий

п\п показатели ±  х а р актер и с г и к а 
погрешности 

^неопределенность)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 балл ы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
П! j Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164

к Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05!

6 Водородный показатель 
рн 7,4 ±0,2 в пределах 6-9 единицы pH

---------------------------------- 1
ПНДФ 14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6.4 ± 1оЖ*** не более 7 М Г - ' Ж В  л м3 ГОСТ .31954 п.4

8 Сухой остаток 400 ± 48 не более 1000 мг дм3 ГОСТ 18164

9 Аммиак п ионы аммония менее 0,1мг/дмЗ*** 2,0 м г/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003 мг/дмЗ*** 3,0 м г/л ГОСТ 33045 п 6

11 Нитраты (по N03) 15,3 ±
1.8мг/дмЗ* 45 М Г . 1 ПНДФ 14.1:2:4.4-95

.12 Сульфаты 26,2 ±
2,9 м г/дм3*** 500,0 мг.'л ГОСТ 31940 п.6

|

13 Хлориды 34,3 ±
7,7мг/дмЗ*** 350,0 м г/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0,238 ±
0,043м г.'дмЗ*** 1.5 МГ л ГОС 1 4386 п.1

15 Железо общее менее
0,05 мг/дмЗ*** 0,3 М г, л 1111Д Ф 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0,0002мг/дмЗ*** 0.01 м г, л МУЗ 1-03 04

18
_

Цинк менее
0.0005 м г/д м3 *** 5.0 М Г .1 МУЗ 1-03 04

У
Медь менее 0,0006 

м г/дмЗ*** 1,0 М Г 'л МУЗ 1-03/04

I |
Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ Наименование, тип Заводской номер/ведения и государственно* Дейст B i n  еден до
п\п средства отбора проб поверке

1 Анализатор 023 V -Bri 24-06- 
2022,165967124

Г 1 
О

 
Г 1

С 1

2

1

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 ЖТТ0284517 28.04.2023



3 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12-
2022/209290617 15.12.2023

4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/1 8-07- 
2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результа там : Данный образец (проба) по исследовании"' показателям соответствует
у ста н о вл е нн ы м по р мам

Ф.И.О. V-____ Х л  1одпись
Химик эксперт Алешина Н.И. _______--------------------- _

Код образца (пробы): 05/2.23.194.1.1.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 06.04.2023 I

№

п\п

Определяемые

показатели

Резул ьтаты 
испытаний 

±  характеристика 
погрешности 

*(неопределенность)

Гигиенический

норматив

Глпнпцы

измерения

11Д па методы

I
исследований

1 Общее микробное число 9 не более 50
МУК 4.2.1018-01 с 

КОЕ'с Л изменениями МУК
4.2.2794-10 (изм.1)

9
Обобщенные
ко л и ф о р м н ы е ба кте р и и Не обнаружено отсутствие

МУК 4.2.1018-01 с
,т г „ л „  изменениями МУК КОЕ, 100 смэ 4.2.2794-10 (изм. 1).

МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
"»J Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие
МУК 4.2.1018-01 с 

БОЕ-'100 см3 изменениями МУК
4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 С ТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

у ста но вле н н ы м нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина P.F..
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А КК РЕД И ТО В АН Н Ы Й ОРГАН НИ С П Е К ЦП И 
Запись is реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Федеральная служба по надзору is сфере зашиты прав поз ребпгелей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Цен тр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, л гг. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "11ассажирские автоперевозки". Орловская область. 11окровский район, с. Березовка 
Основание для отбора н исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанГТиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена опенка: требования к обеспечению безопасности и (или)

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Юриичеекий адрес: г. Орел, ул. -К-арачевекая,--Дт 56А: 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. I 5

Э К С  п  Е Р Т Н О Е  З А  К Л  Ю Ч Е  I IИ  Е 
по гигиенической оценке результатов лаоораз орных исследовании 

к протоколу № 132452x6 от 07.04.2023

безвредности для человека факторов среды обитания

Шомнпкова Л.И



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720. Орловская оолас;ь, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д. 15_____________________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.5 10 108 Заместитель руководителя ИЛ 11

Федеральная служба но надзору в сфере ишшты прав по i ребп i с лей н благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "П етр  пи пены и ншдемиолопш в

Орловской области в поселке Верховье"

o t f :  0 4

Щукина А.В.// (</ ч ,  ̂° -?
10 2 ;

. ч' гоь.  >]  g  
•3 WtJA.-,Tv 7 
м :.п .

11РО ТО К О  Л  Л А БО РАТО Р НЫХ И СС Л ЕДО В А Н И И 
№ В2453хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.195.1.1.18. 05/2.23.195.1.1.18
Заказчик:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в и. Верховье ИНН: 
5753036541 ОГРН: 1055753017990
Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское. \ л. . Пнина, д. 71 
Место осуществлении отбора пробы (образца):
артекважииа-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский район, с. Гремячье 
Цель отбора:
Пл а и о в ы й ко i гг рол ь
Основание для отбора и исследований нробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 
№ 133 от31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
ИД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
04.04.2023 13 ч. 30 мин.
04.04.2023 18 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в у казаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник сапикфного врача отдела 
коммунальной i и иены Герасимова М. Ф.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
-■ Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то

аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб
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к протоколу № В2453хб от 07.04.2023

Код образна (пробы): 0 5 Т  23.195.1.1.18
С а н и т ар н о м iп и ен н ческая . Ktuop;. : ОрПИ

Дата начала исследования: 04.04.2023 
Дата окончания исследования: 07.04.2023

№ Определяемые Результаты
испытаний

Г игиенический Единицы НД на методы

п\п показатели ± характеристика 
погрешности 

^неопределенное! ь)
норматив измерения исследований

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
оJ Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868 п.5
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

6 Водородный показатель 
pH 7,4 ±0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ14:1:2:3:4.121-97

7 Жесткость общая 6.3 ± 0.9оЖ*** нс более 7 мглки 1 \ 13 ГОС 1 31954 п.4

8 Сухой остаток 399 ±48 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Аммиак и ионы аммония менее 0,1 м г/дм 3 * * * 2,0 мг/л ГОСТ 33045 п.5

10 Нитриты (по N02) менее
0,003 м r/дмЗ* *Л 3.0 мг/л ГОСТ 33045 п 6

1 1 Нитраты (по N 03) 15,8 з
1.9мг/дмЗ*** 45 м г л 11НДФ 14.1:2:4.4-95

12 Сульфаты 25,8 ±
2,8мг/дмЗ*** 500,0 м г/л ГОСТ 31940 п.6

13 Хлориды 34.8 ±
7.8 м г/дм 3*** 350.0 мг/л ГОСТ 4245 п.2

14 Фториды 0.230 •
0,042м г 'дм3*** 1.5 Ml л ГОС ! 4380 и. 1

15 Железо общее менее
0,05мг/дмЗ*** 0,3 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.50-96

16 Кадмий менее
0,0002мг/дмЗ*** 0,001 мг/л МУЗ 1-03/04

17 Свинец менее
0.0002 м г/д м3*** 0,01 м г./л МУЗ 1-03/04

18 Цинк менее
0,0005 мг/д.мЗ*** 5,0 м г, л МУЗ 1-0.3/04

19 Медь менее 0,0006 
мг/дмЗ*** 1.0 мг/л МУЗ 1-03'04

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№ Наименование, тип Заводской помер-'ведения о государственно? Действителен до
п\п средства отбора проб поверке

1 Анализатор 023 С-1311 24-06- 
2022 165967124 2.3.06.2023

2 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ"

~

2170296 №□0284517 28.04.2023

3 Мономер лабораторный И- 160МИ 0269 1 -13 И 16-12- 
2022/209290617 15.12.2023



4 Весы лабораторные электронные СЕ 224-C' i 41925068 j ?0T>/| 7"?4?7633 17.07.202.1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует
установленным нормам

Ф.И.О. / Р  Подпись
Химик эксперт Алешина Н.И. -' -  — - _______

Код образца (пробы):
М и к роб 110 л о т  ческа я л аб о рагори я

Дата начала исследования: 04.04.202"
Дата окончания исследования: 06.04.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Резул ьтаты 
испытании 

± характеристика 
погрешности 

*(неопределенность)

Гигиенический

норматив

Единицы

I '.морения

НД на методы 

исследований
1

1 Общее микробное число Не обнаружено не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Обобщенные
коли формн ые ба ктери и Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3

МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (нзм. 1).
МУК 4.2.3690-21 (нзм.2)

3 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 ГОСТ 31955.1
|МУК 4.2.1018-01 с

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОЕ 100 см3 изменениями МУК
'4.2.2794-10 (изм.1)

5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 |СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует

установленным нормам

И.С).
Биолог Сосновская Л.В.

11одпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дм 3 соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор JIK Полухина Р.Е.
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучии человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены п эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

АККРЕДИТОВАНЫЫИ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юриический адрес: г. Орел, ул. Карачевекая, д. 56А; 
Фактическим адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д.15

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по гигиенической оценке результатов л*

к протоколу № В2453хб от 07.04.2023

Наименование пробы (образна):
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина-МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, i 1ысровский район, с. 1 ремячьс 
Основание для отбора н исследований пробы(образца):
поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье № 133 от
31.03.2023 г., решение №168 от 29.03.2023 г

Нормативный документ иа соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена опенка: требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредност и для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.

Врач по обшей гпг"""'' Шомникова Л .И



и эпидел

№ .  /7 V: t '|ii Jjl , ,
Федеральная служба no надзору н сфере защиты прав потребителей и благополучия ш 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения ''Центр гнгрень
Орловской области в поселке ВерховьЩ 4 i|

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевскаяфд. 56А; Телефон, $dtac:lf7-07-ifi E-mail: gigiel 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский ̂ айой, п. ВёрЩ
Чапаева, д. 15 а  ■'Щ, :

и ..
АККРЕДИТОВАННЫМ ИП IЫ ГА ГЕ. II.! [bill ЛАБОРАТОРНЩЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.5 10108

. . ,  ,i »it§ •
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ЙЛЦ:

1 !

o k  ф  _П2023г:|

•I

Щукина
к  i

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ?,; у: 
№ В7648хб от 02.10.2023 и р 1

Ч

! А  1 
л

П "
!• т

pH'

Наименование пробы (образца):
вода питьевая Ч
О бьем пробы 3,5 л
Код пробы (образца): 05/1.23.826.10.3.18, 05/2.23.826.10.3.1 8
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки1 ИНН 
5721006061 ОГРН: 1065746005610 .Д :
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо!, у кото|рого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки 
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 j 
Место осуществления отбора пробы (образца): Т
артскважина ГВК 54205115 - МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, ПоЫх 
район, с. Столбецкое 11 1,11 9,)'
Цель отбора:
Производстве:inый контроль
Оепонанпе для отбора и исследований нробы(образца):
договор №140 от 24.08.2023 г

ювскии
Ч 1

■ 1л
11

й.т

• 1 ii

Тара, упаковка:
Дата н время отбора пробы (образца): 
Дата п время доставки пробы (образца): 
ЯД па методику отбора:
НД на соответствие:

Дополнительные сведения:

стекло ,
29.09.2023 13 ч. 50 мин. '
29.09.2023 15 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические Нормативы] и 
требования к обеспечению безопасное-: и и (или) 
безвредности для человека факторов Ьреды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установле иные сроки 
с соблюдением условий хранения и " 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушен^. 
Помощник врача по общей гигиене отдела 
организации и обеспечения деятельности Гатйлова 
А.М..

Результаты исследований распространяются на представленную пробу
Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испытательного лабораторного центра
Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании актр отбора проб
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Сотрудник, отобравший пробы:

I
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Код образца (пробы): 05 1.23.82 6.10.3.18
Санитарио-гигненичеркая лаборатория ь; |; ж |. ■4

Hr ЫК
Дата начала исследования: 29.09.2023 
Дата окончания исследования: 02.10.2023

ч V  щ

,J L  L  ; ф ф

■ jYs

n\n

Оп ределяемые 

показатели

Результаты 
испытаний 

±  характеристика 
погрешности 

^(неопределенность)

Г игиенический 

норматив

Единице1 1

измеренр
; I i

I

я
: И

|
■ 'Hjj

НД на v 

исследс

—Н—1------- Н---------етоды •.;.р
ц ,  Щ
У» „ 1| |>ванииш . h i  

i Hi
1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы . ГОСТ Р 5716 4
9 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы \ i If Щ..’ ГОСТ Р 57^ т  II
3 1 1ривкус 0 не более 2 баллы ■ ГОСТ Р 5716 4 :

4 Цветность менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31 868 n,5 _
5 Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ ПНДф 14.1:2:3::4.21;3;£05

6 ВодородныП показатель 
pH 7,4 ±0,2 в пределах 6-9 единицы pH ПНД[з> 14.1:Ь:.3:4.12:1-97

_____U _______ L2_____ 2
\ i Жесткость общая 6,9 ±  1оЖ*** не более 7 мг-экв/фмЗ i; • • ГОСТ 31954 Ш  ' ' Ш

8 О б т а  я м 11 н е р а л и за ц и я 
(сухой остаток) 412 ±49 не более 1000 мг/цмЗД ГОСТ 18164:Г J

" Г  11

;9 .
О кисляем ость ! ,л по А А

и .Vo -IT и.Дпермапганатпая 5 м г/д м3 ■
__________ !________ i i _ ____ _______:____

ПНДФ 14.1:2 :4.154-99

i Средства измерений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Заводской номервведения о государственно! 
поверке

1 [ействи:'еден до
9 }]

12

3

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ” 2170296 е-ВИ/15-05-

2023/247922278
.-ii 14
1

14.05:
;
2025 ;;
•Г Ш  и

Мономер лабораторный И-160МИ 0269 043И/16-1.2- 
2022/209290617 ; Т; 15.1212023 - -Hi

Весы лабораторные электронные СЕ 224-С .:: 41925068 С-ВИ/19-06- 
2023/255093378 ~

: jf;.;.,
18.06’2 & 2 4  : Ilf Г■ - ii

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соотвефЬ-
установленным нормами 7

'вует
. it : ' I  il

Ф.И.О.
Химик эксперт Алешина Н.И. . -

ШЭпись'!1 :
1

т
Код образца (пробы): 05/2.23.826.40.3,1^

М икробиологическая лаборатория . j U ! |
Дата начала исследования: 29.09.2023 
Дата окончания исследования: 01.10.2023

3.1 : ' у  Г ч  : г  ;; ;
.j'

щ  ' ! |
— .. . зИш

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)

Г игиенический 

норматив.

Единицы

..измерения
С'Г 5-U .

. . m i : :  : $ \\1

]|j

НД на n

исслед<
' :

етоды .
I  ;{

i :
>ваний ±;.-

; |j
1 Общее микробное число Не обнаружено не более, 50

• к  - i Уг а: 17
к о е /< 1 |,  1 4Iv ■' i  i :•К; j ?’« ‘

МУ1С|4.2.10l|§4oi c jH  
изменениями МУК- г 
4.2.2794-10 (изм. l)" Г

9 Обобщенные 
колиформн ые бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100 см3

MYK4.2.101J8-P1 c j j l  
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1), 
МУК;4.2.369,0Т21 (пзм.2)

3 Энтерококки Не обнаружено Отсутствие КОЕ 100 см3 , ... . С  ГБ ISO 78919-2
4 Escherichia coli (Е. coli) Не обнаружено "Отсутствие КОЕ/100 см3 г ГОСТ 31955

j •
)•' , 1. 

.. >"v
... j

, Т!

■- ........... 1,
i r  iff

1 г
t 1|

■i ;4,1f . | |  1



■ 5 Кол ифаГи Не обнаружено Отсутствие
' .

BOF./100 см3
МУК;4.2.101-8-01 с .! j 
изменениями МУК { ; 
4.2.27:94-10 (Ым. 1) \  •! *

Выводы no результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответс' 
у ста н о в л е 1111 ы м н о рма м

'вует ГГ- г г  ъ
V  11 1]t. О Pi ;?

-i—
Ф.П.О.

Биолог Соси опекая Л.В.
ПОДПИСЬ;

-

*> ■  ̂ у ''
Г . |1  1 
L U -4

1
;ч'.
1.Й

v iri г; С 
! !

11римечанне:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам! 
опечатано 4- ! '• ■ -У , Г

***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

/ г ^

!

Оператор ПК Полухина Р.В:
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челов 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранении1'?Цещ^гипЩкы и эйидемио
Орловской области в поселке Верховье" ; h Й1

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ |
Запись в реестре аккредитованных лиц ;№RA.RU.7 10023 23; аПрсля 2015г.

■А ■ : : i
Юриическим адрес: г. Орел, ул. Карачсвекая,-д. 56А;----- --т-J—r t  У Т В Е Р Ж Д А Л ) Р 0
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15

Заместитель технического дйре;

" JO ; 202зи.

:ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 02.10.2(Щ 
но гигиенической оценке результатов лабораторных исследопащ1й : ^ 5 ^  1

к протоколу № 137648x6 от 02.10.2023 4::J * 1

Наименование пробы (образца): • : :;т . г  л1: i чйп
вода питьевая ч- г & \
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы
(образцы): ... ■; ...А
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автферер«$ки£ |
303 170, Орловская область, Покровский район, пгг. Покровское, ул. Ленина, д. 71;
Место осуществления отбора пробы (образца): Ж,
артскважина ГВК 542051 15 - МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область'!Покров’ё:Щ1Й район, с. \ |  
Столбецкое • 1 Е  & 3 l i t
Основание для отбора и исследований пробы(образца): 
договор № 140 от 24.08.2023 г г

; I 1

Нормативный докумен т на соответствие 
которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ; 
требования к обеспечению безопасности и(или). \ 
безвредности для человека факторов среды обитдния

Н I И

л г

IIДанный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормугивнь|х|
документов.

Врач по общей гигиене 
Заключение сформнров

№ [Шомннкова Л.И. Hi f
1 1
i !

Orjpparop НК отдела информационного обеспечения Полухина Раиса Егоровна

Дата формирования: 03.10.2023
Щ

! S й ;  i  ••••«■I
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чёл|овека I 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Цейтр гигйсньГн эпидем юлогии рО п . П П П Р К ’ П Гг п б .Г Т Я Г П Г Й  R  R p n Y n R T > ' ! ?  «:■ Г : ; Ь. ! У- ’Г й - ‘ iMi ffiОрловской области в поселке Верховье?
Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56Л; Телефон, факс! 77-07-271 E-mkil: gigicba@orel.ai: 
«Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720. Орловская область. Верховский район, и. Верховье, у Л :  | 
Чапаева, д. 15

; Г“ ГГ “  Щ .7, ■ • - • т \ тТ
АККРЕДИТОВАННЫМ ИСПЫТА ТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RLJ.0001.5 10108

УТВЕРЖДАЮ ; у. 
Заместитель руководителя ИЛЦ

’ .1  !т к ;

f  1
iЩ I

оР IX)

ю г  i
I t  |:

’■ rfcl
t.B:-.

V?
; ( Ф  ' Ш  {

П РО ТО К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ!
№  В7650х-б от 02.10.2023 : -

Наименопание пробы (образца): ;
вода питьевая ' ;
Объем пробы 3,5 л
Код пробы (образца): 05/1.2.3.826.10.5.18„ 05/2.,.23.826.1,0.5.18
Заказчик: : ' •” I)л,;1 f ;
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки!' ИНН: 
5721006061 ОГРН: 1065746005610 , ,.< 'У : 1 )
303 170. Орловская область, 11окровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки!'
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществлении отбора пробы (образца): 
артекважнна ГВК 54203121- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский f 
район, с. Липовец, ул. Центральная 
Цель отбора:
Производственный контроль :
О снование для отбора и исследований пробы(фбразца): ■ «{
договор №140 от 24.08.2023 г

М.1

* Л &1 \ - гп.

1 4е;
:

щ

й
т! •; б •

! '{г

Т V

а: к

1)?

аГ

! |ь {Jl f I
111
•i I

З ара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Да та 11 время доставки пробы (образца): 
1ГД на методику отбора:
ИД на соответствие:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

лс£:1 ■ч:!стекло
29.09.2023 14 ч . '10 мин. !
29.09.2023 15 ч. 00 мин. '
ГОСТ 59024, ГОСТ 31942 т i
Сан11йН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативами 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды i ?• 
обитания ' { \ ||;.
Проба(образец) доставлена в установленные сроки i !? 
с соблюдением условий хранения и v ! ’ 
транспортировки в указаных нормативных , 
документах. Целостность упаковки не Нарушена. 
Помощник врача'.пб общей гигиене отдела 
организации и обеспечения деятельности Баталова
А. М. | } \

I . Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
~  Настоящий документ не может оыть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то 

аккредитованного испытательного лабораторного центра •
> Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора пррб !

стр; 1 из 2
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Сам и1та р и о -гн г зеническая лаборатория
Дата начала исследования: 29.09.2023 
Дата окончания пселедоваш!я:_02.10.2023

№ Определяемые

показатели

Запах при 20 °С 
Запах при 60 °С 
Привкус 
Цветность 
Мутность

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

*( неопределенность)

I
иV. St; СТ t

' ' ■ W
к протоколу № Щ (  50x6 о|: 02.10iG23i н

, '  Л  1 :?!• 14 M i l -1 ' • *с. i f I I  • ! 1 1 : 1  •'! к ! в !

I■ • ___
Код образца (пробы): 05/1.23.826

Щигиеническитг

! норматив

’ ■ Т ,
2

не более 2
Ж
ие более 20

В одородн ы П п о казател ь
I pH
I Жесткость общая 
О б ща я мп н е р ал и за пня 
(сухой остаток)
Окисляемость 
перманганатная

7,4 ±0,2

6,3 ± 0,9

394 ±47

1,0 ± 0,2

в Пределах 6-9

10

1000

; Средства in черений, сведения о государственной поверке
№
п\п

Наименование, тип 
средства отбора проб

Мономер лабораторный И-160МИ

: ; si и Единицы

змерения
: ;

Ш 1 ^  I IP;
баллы 1

Р г
г к

баллы
баллы л 
град.

Д на I эды

зсслед ваний

j  24,196-
11Г-ГД Е> 12.1$ Л-10

305

ГОСТ Р 571^41-2016:| 
ГОСТ 31868 пЬ

мг/дмЗ ГОСТ Р 57164

единицы pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;

мг-экв/л- ГОО’1 31954 ii.4

мг/дмЗ ' Г1ИДФ 14.1 :i!

мг/л ЖОСЩ P 556S4

Заводской номерЗведения ,о госуд^ственнЫ 
_____поверке| л Г

0269

Г .ействи; ^ |ен дс

С-НИ 16-12- jj i 
2022/209290617 ф Г

Выводы по результа там : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответр'
установленным нормам • : -■

Ф.И.О.

15.12. 

вует 1-1

Хп n hi к экс и ejriлА л сшпна Н.11.
Подпись:

Код.образца (пробы): .05/ 2.23.826; 10.5.18
М икробнологнчсская лабораТория

№

Дата начала исследования: 29.09.2023 
Дата окончания исследования: 01.10.2023 

Определяемые Результат! л 
испытан ми 

- характеристикапоказатели погрешности 
* (н ео и р еде л е и и ость)

■ • 73

Общее микробное число

Гигиенический

j норматив

не более 50

Единицы

- измерения .
: “ ifife ■ ф )

• [j*:. fiffi:.} i J 
|1н]Ц

НДнахётоды ;i

ГI
.hi исследовании

1

Г
j Обобщенные 
колпформные бактерии 11е обнаружено

Энтерококки
Escherichia coli (Б. coli)

Не обнаружено
11е обнаружено

Отсутствие

Отсутствие
Отсутствие

к о е ш  т

КОБ/100 см3 ■

4.2.10 1 8501 с ! j 
ениямт МУК Л"

КОЕ/1.00 см3
КОБ/100 см3 1

МУК 
измене
4.2.27jo4-10 (изм.1) ' 
МУК 14.2.101:8-01 с j : 
изменениями МУК 
4.2.27*94-10 (изм.1), ! 
МУК|4.2.3690-21 (изф.2) 
CT1MSO 7899:2 I f

Колифаги ! Ге обнаружено | Отсутствие БОЕ/100 см3

•' Ш.. i
ГОС’1! 31955]Г
МУК 4.2.101-8-01 с ; т
нзмёНениямт
4.2.27194-10 (юм.1)

Выводы по результа там : Данный образец (проба) по исследованным-показателям,соответствует
установлен ным нормам

Ф.И.О.
БиологСосновская Л.В.

. К. Подпись
l/i (I !Г||

• ; , 1 | • i

м у к  I

:Ui!:

1

НИ' I ■
-. :: t ) К

j |
I I  -II i!l



i:l
Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам; 
опечатано ' • р • ; ри |  :ь| • | I

***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

' ’• 1 li:.} •: ! V.

Оператор ГТК Полухина Р.Е;.
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1 If: ' l i t  il;: 41 'i  F l i t
Федеральная служба по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благоиолучш 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здраврОхранс11ня!!'!Центр гигиены и эгп
Орловской области в поселке Верховье”

АККРЕДИТОВАМПЫ1Г ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

К )рн и чес кий адрес: г. Орел, ул. Карачевская, д. 56Ат 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15

Ji11
1 puji:f tЙ!Г

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ

I

11 л
УТВЕРЖДАЮ

с . й й• г У, . .
1 М

ПОЧЕЦИЕ № от 02.10.20
по гигиенической оценке результатов лабораторных исслёдо] 

к: протоколу JVsi В7650хб от 02.10.2023

Наименование пробы (образна): 4 ц|1
вода питьевая ..У rrjrf
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого oic
(образцы): • ,
Муниципальное унитарное предприятие Покровскор^ района|"Пассажирс’кие автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71- 
Место осуществления отбора пробы (образца): | 1
артскважина ГВК 54203121- МУЛ "Пассажирские афгоперевозки", Орловская область, 11окровск1 
Липовец, ул. Центральная
Основание для отбора и исследований пробы(об[)азца):
договор №140 от 24.08.2023 г

Нормативный докумен т на соответствие 
которого проведена оценка:

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует треоовашшм нормы
документов. I.

г с
Врач по общей гигиепе^Ц ! Ц  Ш омникова Л.И.
Заключенно сформировал: Оператор ПК отдела информационного обеспечения Полухина Ра

Дата формирования: 03.10.2023

СанПпН 1 -2.3685421 Сйгишичесйие норметр 
требования к обеедечеш-пб,безопасности и 
безвредности для человека факторов среды
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Федеральная служба по надзору п сфере защиты прав потребителей и бфагопрлучня ч 
Филиал Федерального бюджетного учреждении Здравоохранения "Центр гигиены и эпйде

Орловской области в поселке Верховье"
Юридический адрес: .>02001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 5'бА; Телефон, факс: 77-07427:... _____ ____>■ ______ _____  - . . . .  —  .. ' . :! - ■ •£ _ .■ЧовскЩ райФактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область,
Чапаева, д .! 5

Номер записи в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.5 10108

иге

ГОР1

туг 1 VT1
ТЯИ ЙШ1 '

лзржтгаю I j i f :  |
й г г д Заместитель рукой ёдител

Ж i г
' 1 . | . ш ж

1:1 Г,;Г ■ || 1 1
'Ijl, . ijjl IL .

■ " о Р ' ь 0
SI |; у )■
jj ; ■ 51 ]•; ■

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ ;!
№ В7652хб от 02.10.2023 У

1 ii'.l! w  i t  •(

:■! j f к   ̂
ш I1Наименонанне пробы (образца):

вода питьевая
Объем пробы 3.5 л
Код пробы (образца): 05/1.23.826.10.7.1 8, 05/|.23.826Д0.7.18
Заказчик:

Л1
|.ш  :$Т[

ч т  i , i  
| | | |  ;| I >]. Я(«

Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Цассажирскир автоп:еревозЦ1)|' ИНН 
5721006061 ОГРН: 1065746005610 . ' . Л.Г! Г,Ч.
303 1 70. Орловская область. Покровский район, пгт. 1 кжров.ское, ул. Ленина1, д. 71 
Ю ридическое лицо, индивидуальны й предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 1 70, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца): 
артскважина ГВК 54203 141 МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский
район, с. Дросково. вблизи дома №77 по ул. Советской .... „У
{.(ель отбора:
Производственный контроль -!1 s " ■
Основание для отбора и исследований пробы(образца):;
договор jVh 140 от 24.08.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Д ата н время доставки пробы (образца): 
ИД па методику отбора:
ИД па соответствие:

стекло
29.09.2023 14 ч. ЗОмигг ~
29.09.2023 15 ч. 00 мин. 
ГОСТ 59024, ГОСТ 3 1942

на.

требования к обеспечению безопасности и (ш:и) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушёг 
Помощник врача по общей гигиене отдела 
организации и обеспечения деятельности Г'атйлова 
А. М. '
г ■’ I i I £ I I !:1. Результаты исследовании распространяются на представленную:проб}

-• Настояшнй документ но может быть частично или полностью во'спроыведен (скопирован Или перепечатан) без разрешения на то 
аккредитованного испы тательного лабораторного центра г .
Информация r протокол лабораторных исследовании вносится на основании.акта отбора проб у

1 . ' ' ; : . . «Ш
."■г '1 : ■ чЧд

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отооравшии пробы:

I стр
1. ■|

Г i-'iif
v !:
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к протоколу № В7б52хб of 02.10Й023
i •■! !Ш • . •!■: Щ  |  f

1 Код образца (пробы): 1.23.836.!}0.7. 8
С анитар  i ю-ги ги спи чес кая  лаборатория

Дата начала исследования: 29.09.2023 
Дата окончания исследования: 02.10.2023;

Лг" I Определяемые _Результаты
испытании

характеристикапоказан ели погрешности 
(неопределенность)

; ; I

Запах при 20 °С_
Запах при 60 °С
Привкус ____
Цветность
Мутность
ВодородныП показатель

]рН
ЖесгкосТи общая 
Общая минерализация 

I (cyxoii остаток) 
|Окисляемость 
: перманганат! шя

0

менее

игиеническии

норматив

не более 2
не более 2
не более 2

не более 20
менее ! не более 2,6

7,5 ± 0.2

6,6 1 оЖ *

399 ± 48 1

Единицы

измерения

, НД на методы
*

■ исследованииI Г :
i i ■ i

оаллы
баллы
баллы
град.
ЕМФ

\ 1
го с т ; Р 571645 I t
ГОСТ Р 57164;
ГОСТ Р 57164; а ;
ГОСТ 31868;п.5 | f
Г111ДФ 14. l:2:3i:4.21.ВРР5

0.96 ±0.19

и пределах 6-9 (единицы р11 

не более 7 мг-окв/дмЗ 

не более 1000

ГТНДФ 14.1:2:3:4.121-97

ГООТ 31954ртД } \

о

м г/д м3;

мг/дмЗ

ГОСТ 18164;;.;. \ j.
д : ГП

ПНДФ 14.1:2:4.154-99
— й — rt~

.Vs i 11анменоваиие, т ип Заводской помер ведения, о государствен по Г Действителен до 1
n il , средства отбора проб поверке

j Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ11, 2170296 е-ВИ/15-05-
‘ • •[.

14.0512025мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2023/247922278 ■
|?f Ь

2 ! Мономер лабораторный И -160МИ 0269 С-ВИ/16-12- 
2022/209290617 у 15.121023 ;<

; ■© ! h 3
%:■

Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ/19-06- ; 
.2023/255093378 .

Т 18.06^024 г

В ьтолы по рс ty.ii, га I н.м : ДанныП образец (проба) по исследованДь'ш показателям соответствует
установленным нормам 

Ф.И.О.
X им и к эксперт А лешина 11. И.!__________ .

■I.!
Ж

f М' i t
од гш с ь- : ■! \

Код образца (пробы):

ТТ-
' ! i

05/2.23.82:6,10.7.18

Дата начала исследования: 29.09.2023 
Дата окончания исследования: 01.10.2023

: i | t  Н

.V" Определяемые Результаты Гигиенический Единицы  ̂ НД на методы (
; 1 i : 11

испытании
п\п показатели ±  характеристика 

погрешности норматив измерения i '! 1 i 1 „ •• :. : ;исследовании • л:
г ;  И^неопределенность)

МУК'4.2.101^01 с }[
1 Общее микробное число 11е обнаружено не более 50

.
КОЕ/с.МЗ- - Тз® •; о

изменениями МУК j у 
412.2794-10 (шм.1) ]
МУ К 4.2.101:8-01 с Ц

0 ‘Обобщенные
ко л 11 ф о р м н ы е б а кте р и и 11е обнаружено

■
Отсутствие КОЕ/100 см3 изменениями МУК (;| 

4.2.2794-10 ('йзм. 1). ] 
МУК |4.2.3690-121 (и1$.2)

3 Энтерококки 11е обнаружено Отсутствие КОГДО.О см3 СТБ ISO "899-2
4 Escherichia coli (11. coli) 11е обнаружено Отсутствие КОЕ ТОО см3 ГОСТ 31955i;E

М
! •} < ?



b if
- И*.; . , МУШ.2.10Ц8-01 с | j

5 Колпфаги He обнаружено Отсутствие БОЕ/100 см3
f .  У.5 ! . :'i] Л ц,

изменениям^ МУК ! 
4.2.2'|94-10 {й|м.1> |  1

установленным нормам р  р Ж | |  | !

Ф.И.О.
БиологСосповская Л.В.

Подпись:
' ш ш т

V
i - r

■: а
Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано : • у j

| Г'с ф'Н / У  |у |
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ у
Лицо ответственное за оформление данного протокола: ]• |

Оператор ПК Полухина P.Bi
• , i{ ' '1: . . '.у

щи

и II

а ь.
I г
It ^1 Hi

■1гst1;

к .

йстр. 2 из 2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в поселке Верховье"

А К К РI; Д ИГ ОВАШ1ЫМ ОРГАН ПИСПЕКЦИ иs г VЗапись и реестре аккредитованных лиц A'sRA.RU.710023 23 апреля 2015г.
, f.’S , ' $  |J|

Юриичеекип адрес: т: Орел, ул. Карачевскнягд. 56>Aj 1 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15 г • !

• р;-;:, - ;
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель технического директЬра ОИ :

2023

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 02.10.2 
но гигиенической оценке результатов лабораторный иссре; 

к протоколу № В7652хб от 02.10.2023

Наименование пробы (образна):
вода питьевая

,1 ■ (.14
IVh .  ’ •! V] ] \ | i

Юридическое лицо, индивидуальным Предприниматель ИЛн физическое лицо, у которого отбирались пробы

а
!
!р 1

(образцы): * . , .
Муниципальное унитарное предприятие Цокровскоф район;а "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца): 
артскиажппа ГВК 54203141 МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область. Покровскйй район,е. 
Дросково, вблизи дома №77 по ул. Советской 
Основание для о тбора и исследований пробы(образиа):
договор №140 от 24.0Х. 2023 г г;-

3| | ■ О; (
feefI

Нормативный документ на соответствие 
которого проведена опенка:

СанПиН 112.3685-21 Гигиенические нормативы й 
требования к обеспечению; безопасности и. (или) 
безвредности для человека факторов средй обитания

Д ! V: I |, _ , _ ч I * И :i: I Г !Данным ооразен (прооа) но исследованным показателям соответствует требованиям нормативных^
}.\ о к* ументо в.

Г
'] X

Д1 (омникона Л.И. "Pul.
х;ч:д......,,,, W I ! ,

Врач по оощен гигиене л  -  [  /̂£ф)Шомникова Л.И.
Заключение сформировал: Оператор ПК отдела информационного.обеспечения Цолухинц;Раиса Егоровна

Дата формирования: 03.10.2023

\ Г: 
M i

'■г?г

1i•ШУ к н I 1 ; , •! ;•■И.4 ;з л ■ i ; ! :f а 1 ! ;:|й! 1' f  v•!?, < •!? Jj Г1Р Я •|||| . мГ! и11 . Ч ' 1« :Гф Г ’ V |т  |г



Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@OTel.ru , 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район,! и. Верхрвье, ул. 
Чапаева, д. 15 _____________Г_________; ___ . ' . !•

Федеральная служба но надзору в сфере заши ты прав потребителей н благополучия человека '
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гнгиепы;т| эпидемиологий в

Орловской области в йоСелке Верховье"

а к к р е д и т о в а н н ы й  и с п ы т а т е л ь н ы м  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Номер записи в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.5 10 108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

I г. ; Щ
•' ’ :?• '**• : г ?  г
U К' Ш  %4

Mi!? g j !«г

/ ш

ч
П л л / ' '’У Ш '  № . ,2023 т. 1 1

] %  . 

I

? А

■J: ;/

Д4
л;

П РО ТО КО Л  Л А Б О РА ТО РН Ы Х  И С С Л Е Д О ВА Н И И  
№  В7654x0 от 02.1Q.2023

Наименование пробы (образца):
вода питьевая у, ... , : • д
Обьем пробы 3,5 л
Кол пробы (образца): 05/1.23.826.10.9.18,05/2.23.826.10.9.18
За казчик:
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки!' ИНН;
5721006061 ОГРН: 1065746005610

: ' j • j -•
303 1 70, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 ; ; . |
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо!, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозкц!' •;. 
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 j i 
Место осуществлении отбора пробы (образца):
артскважнна ГВК 54204653- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский 
район, с. Дросково, вблизи дома пожарной частитю ул. Советской . ,,, . ... |
Цель отбора: А  " ' 1 ! 4
Производственный контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца): !
договор №140 от 24.08.2023 г Л ,{[ | |<

Ml
ij

;i Д

стекло
29.09:2023 14 ч. 45 мин.
29.09.2023 15 ч. 00 мин.'
ГОСТ 59024, ГО;СТ 31942
СапПйН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и(или)г  ! ' тег :■ , т  г • т ;  ■безвредности для человека факторов среды
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 1 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник врача по общей гигиене отдела 
организации и обеспечения деятельности Гатилова 
А. М.

Результат ы исследований распространяются на представленную проб:
Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то !

i ара, упаковка:
Дата п время отбора пробы (образца): 
Дат а и время доставки пробы (образца): 
НД па методику отбора:
МД на соответствие:

Дополнит единые сведения:

Сот рудник, отобравший пробы:

аккредитованного испытательного лабораторного центра
Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основтрши акта отбора гфрб

/НИ"'.: : ... ij.,•I ’ , t
■ ; ' ■ 1 Гдеi м • ! •>' ■? • ’I •.

i  1 * ? 1U

1 if
I

стр. Низ 2
и
|>i|

mailto:gigiena@OTel.ru
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ь’ , •• I Г|
к протоколу № В7.(

;.,Ч •; i !(: jf ■ f{> ; *j !■ Ш 
11 i; : 'l  ,j |;j , r f j

554x6 oj

i
1

jii Г
Q2.10.2023

ii.t: 11 
1 ,  1

Код образца (пробы): 0.5/1.23.82(6..10.94 8
С аппП ф но-гигпспнчеекап  лаборатория >3 |i • 4 : * ■* Ъ- iIII j! iji

Дата начала исследования: 29.09.2023 t Mi
Дата окончания исследования: 02.10.2023

' т■Л з Ч- ••• •
и-; г ' ij_____ i

Tpl I
life У 
life:' г •

Определяемые

показатели

Результаты • 
испытаний 

Дхарактеристика 
погрешности^

*( нерп редел ei шость)

Гигиеническийj
: • 1 ' . - у , гд;

норматив

:Единицы:.:
u! |j. Ii j ^  ; 

.измерения

!,Г

Т

•*д ' 1’НД на методы
v \ Si i  'I 

i 4 : i1 Т Г  i: исследований
1 m :  i

Ki'; rr"

1
I*.:

Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы i ГОСТ Р 5716 4
Запах при 60 °С 0 не более 2 : баллы, : ГОСТ Р 5716 4; jjj
11 pi 1 вкус 0 не более 2 .: баллы Г ГОСТ Р 57144!l i
Цветность менее ! не более 20 град. ГОСТ 31868 1.5 | 1
Мутность менее 1 не более 2,6 ЕМФ I , ;■ п ПГЩФ 14.14 :Д:4.213г05

1 Водородный показатель
Рн

7,5 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы pH
!'• 11

ПНДФ 144:1
! 1

д  Г
$3:4.12
fi i

i
1-97
!

| Жесткость общая 6,7 ± 1 оЖ*** не более 7 м г-экв/дмЗ I- ГОСТ 31954Ш !»
[Общая м и ii ер ал и за н и я 
1 (сухой остаток) 403 ± 48 не более 1.000 м г/д м3 Г

Г-
;

ГОСТ 18164| iff i!
Окисляем ость 
перманганаты а я 0,94 ± 0,19 5 мг/дмЗ-|Д- ■!-

- • .• » 
ПНДФ 14.14
-------_а---------е-

•is. •( i j:
4 1 5 4 #

:Ы

; : П

С рсдства измерений, сведения о государственной поверке

----------- р— Г<—ГЩ------- — Гз : i.

Si'
ll\ll

11анм'еноваиие, тип 
средства отбора проб

Заводском иомерГведеиия о государственной Действителен до
•! г  : j . i ,:l поверке ; [ ц

1

0

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "30V13", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296

•
е-В И /15-05- - • 

2023/247922278 ■ 14.05.p025
ЦУ

Иономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12-
2022/209290617 15.12;

.
2023

Весы лабораторные электронные СЕ 224-С .. 41925068 С-ВИ/19-06- .
2023/255093378

Г| 18.06. tv
 :
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установлe пным 11ормам

Ф.И.О. , ... 'НОДПИС!,--
Химик эксперт Алешина Н.И. ______

- Код образца (пробы): 05^2.23.82640.9.
Ми к роб и ологи чес кая л абор аторня

Дата начала исследования: 29-.-09.2G23 •.
Дата окончания исследования: 01.10.2023

? !! Г.

Определяемые

показатели

Общее микробное число
| Обобщенные 
iколнформные бактерии

jЭнтерококки ____
Escherichia coli (Е. coli)

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

* (п е о п р е дел ен 11 о ст ь)

Г игиенический

норматив

Единицы

измерения

НД на методы |
1 1 1  ! :
]; .. I;исследовании :

11е обнаружено -не более 50 КОН см3

Не обнаружено

Не обнаружено 
11е обнаружено

Отсутствие

Отсутствие

МУК;4.2.10 l.BhOl с 
измерениями МУК 
4.2.2^94-10 (изм. 1) Н:

КОЕ/ЮО см3

КОЕ/100 см3
; Отсутствие j КОЙ) 00 см31

МУК [4.2.101^-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (Изм.1), J:j 
МУК|4.2.3бф-21 (нЗМ.2)
(ПБМКО “899-2
ГОО? 31955:1 -

- а

i : : , •.. .  ■ I
■ iji!

! jliji 
у ill

i Й Д- ■! 3:

I i j i . ; . ' i'i

"Ell
fii!]:.! iii l l
;; i ; j



■ МУК ;4.2.101^8-01 с i
!КОЛН(|)ПГИ
г

He обнаружено Отсутствие БОЕ/luO см3 .Б': ■ ’ •;
----------fe-------ГТГ—-----

изменениям t 
4.2.2794-10 (

МУК
1 3 М . 1)

I-
i. A

установленным нормам

Ф.И.О. I То л п и с ь  1
Биолог Сое но некая J1. ГБ 1 ‘‘.Г’ % I Т1 .'з’С

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметра^;) 
опечатано & ■$ ij j

***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное :а оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е1

; .(стр. 2 из 2
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Федеральная cjiv/icon no надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челог

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения ■'’Центр'гигиены и эй'ндемио
Орловской области в поселке Верховье" |

АККРЕДИТОВАНЫЫП ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных лиц JVaRA.RU.710023 23 i

if, ij ); • Mi .....................
Юриичеокий адрееь-г.-Орел.-ул. Карачевсжая,д. 56А;:—
Фактический адрес : Орловская область, Верховский ! !Н! !
район, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15

) КСП КЕТ НОЕ ЗАКЛ ЮЧ VЛ И Е №
но гигиенической оценке регулы шов лабора

к протоколу JV» В7654хб от 02Л10.2023

Наименование пробы (образна): it; ■
вода питьевая т ( :' уь; у\- л; , • or ;м
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы
(образцы): -j -J:, ;■. ■ ,1 \ 1 ,
М_\ ниципальное унитарное предприятие Покровского,района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгг. Покровскре, ул. Ленина, д. 7}
Место осуществления отбора пробы (образца):
а рз скважина ГВК 54204653- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Пс

1:11
■И:

ш

i
■ И:

ЭКроВЙШЙ район,;

1

k  \

\i ] Iш
■!ПIГ1

с.

11ормнз нвный документ на соответствие 
которого проведена оценка:

Дросково, вблизи дома пожарной части по ул. Советской 
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
до! овор №140 от 24.04.2023 г

i ' ! . ■ ' - ■  « Г  ,;'f
т  г I-' :< г . ■ • "I iГ- ПЮ ‘ I.
СанПиН 112.3685-2ИГигиеническиЬ нормативы и I 
требования к обеспечению -безопасности й (или) | : 
безвредности для человека факторов среды обитания

j ■ ; ■ I ■. ■: Ji I f
,  ;! T  T fДанный образец (проба) no исследованным 'показателям соответствует требованиям нормативных. 

документов.

^ / ПВрач по oomeii пн пене/ ч Ы1омз1икова Л.И.
Заключение сформировал: Оператор ПК отдела информационного обеспечения Полухина^аиса Егоровна

Дата формирования: 03.10.2023 4
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Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru 
Фактический адрес проведения испытаний : 3 03720, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. 
Чапаева, д.15 _________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц УТВЕРЖДАЮ
РОСС RU.0001.510108 Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби ! елей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образца):
вода питьевая 
Объем пробы 3 л
Код пробы (образца): 05/1.23.1 82.2.1.18, 05/2.23.182.2.1.18
Заказч ик:
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки" ИНН: 
5721006061 ОГРН: 1065746005610
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки" 
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина ГВК 54203128- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская область, Покровский 
район, п. Покровское. ул. Совхозная 
Цель отбора:
Производственный контроль
Основание для отбора и исследований пробы(образца):
договор №28 от 28.03.2023 г

Тара, упаковка:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы (образца): 
НД на методику отбора:
НД на соответствие:

Дон о л ни тел ь и ы е с вед е и и я:

Сотрудник, отобравший пробы:

стекло
29.03.2023 14 ч. 00 мин.
29.03.2023 16 ч. 00 мин.
ГОСТ 59024. ГОСТ 31942
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и 
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела 
коммунальной гигиены Г ерасимова М. Ф.

1. Результаты исследовании распространяются на представленную пробу
-■ Настоящий документ нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на ю 

аккредитованного испытательного лабораторного центра 
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

стр. 1 ИЗ 2

mailto:gigiena@orel.ru


к протоколу № В2307хб от 31.03.2023

Код образца (пробы): 05/1.23.182.2.1.18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 29.03.2023 
Даз'а окончания исследования: 30.03.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)

Г игиенический 

норматив 

не более 2

Единицы | МД на методы 

измерения исследований 

баллы 1 ОС 1 Р 571641 Запах при 20 °С 0
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
3 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 1
4 Цветность 1,13 ± 0,34 не более 20 град. ГОСТ 3 1868 п.5 ,
5 Мутность 2.1 ± 0.4 не более 2.6 ЕМФ ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05'

б Водородный показатель
р н

7,5 ±0.2 в пределах 6-9 единицы pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121-971
1

7 Жесткость общая 6,9 ± 1 оЖ*** не более 7 мг-экв/дмЗ ГОСТ 31954 п.4
8 Сухой остаток 428 ±51 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164

9 Окисляемость
перманганатная 0,93 ± 0,19 не более 5,0 мг/дмЗ ПНДФ 14.1.2:4.154-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке
№

| п\п
Наименование, тип 

средства отбора проб
Заводской номерГведения о государственной Действителен до

поверке

1 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", 
мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ" 2170296 №ТТ0284517 28.04.2023

2 Мономер лабораторный И-160МИ 0269 С-ВИ/16-12-
2022/209290617 15.12.2023

3 Весы лабораторные электронные СЕ 224-С 41925068 С-ВИ 18-07- 
2022/172427633 17.07.2023

Выводы по результатам :

Ф.И.О. ПодшЙь
Химик эксперт Алешина Н.И.

Кол образца (пробы): 05/2.23.1 82.2.1.18
М икробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 29.03.2022
Дата окончания исследования: 3 1.03.2023

№

п\п

Определяемые

показатели

Результаты 
испытаний 

± характеристика 
погрешности 

^неопределенность)

Г игиенический 

норматив

Единицы

измерения

11Д на методы 

исследований

1 Общее микробное число 1 не более 50 КОЕ/смЗ
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

2 Обобщенные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3

МУК 4.2.1018-01 с
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1),
МУК 4.2.3(00-21 (ПЗ.М.2)

3 Escherichia coli (E.coli) Не обнаружено отсутствие КОЕ400 см3 ГОСТ 31955.1

4 Колифаги Не обнаружено отсутствие БОЕ/100 см3
МУК 4.2.1018-01 с 
изменениями МУК 
4.2.2794-10 (изм.1)

[5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 |СТБ ISO 7899-2



5 Энтерококки Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 см3 СТБ ISO 7899-2
Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует 

установленным нормам

Ф.И.О.
Биолог Сосновская Л.В.

Подпись

Примечание:* Уровень оценочной неопределенности ( при наличии) соответствует заданным параметрам, 
опечатано

***мг/дмЗ соответствует мг/л 
***оЖ соответствует мг-экв/дмЗ
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПК Полухина Р.Е.

сгр. 2 hj 2



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей п благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье"

Наименование пробы (образца): 
вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "1Пссажирские автоперевозки"
303170, Орловская область, Покровский район, пгг. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
артскважина ГВК 54203128- МУП "Пассажирские автоперевозки". Орловская область. Покровский район, п. 
Покровское, ул. Совхозная
Основание для отбора и исследований пробы(образна):
договор №28 от 28.03.2023 г

Нормативный документ на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
которого проведена оценка: требования к обеспечению безопасности и (или)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от 3E03.2023 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований 

к протоколу № В2307хб от 3E03.2023

безвредности для человека факторов среды обитания

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных 
документов.



Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и энпдфхшологни в

Орловской области в поселке Верховье"

А К К Р ЕД ИТОНА НIIЫ П О Р ГА i I ИII СПЕК ЦИИ 
Запись в реестре аккредитованных .ши jVaRA.RU.710023 23 апреля 2015г.

ЮринческиП адрес, г. Орел, ул. Карамевская, д. 56А-; 
Фактический адрес : Орловская область, Верховский 
район, и. Верховье, ул. Чапаева, д .15

УТВЕРЖДАЮ ■ •

I |
J. i ■I. • I; 
Я:1;

Заместитель техническогоУаЫ i ’•'! А- я
рдО И  ..директора

|М'||/  . . .. _  С.И. Бояркина •.
'  Р ХА?. 'f'v- " : ' ! '

" №  " 0 е)  ■ ; 2023г.

ИЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ jYe от 25.09.2023 
но гигиенической оценке результатов лабораторных исследовании 

к про токолу № В7507х от 25.09.2023

м.п.

Г;
IIj[|

гм ijinii
т т г
м *

тГ Д",

г Ш

Наименование пробы (образна): ”.: HSf I} ТГ.Т
вода питьевая >.г " ?ГК]|'Г р> ji»:;!
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы 
(образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки"
303 170, Орловская область, Покровский район, пгг. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществления отбора пробы (образца):
арз скважина- МУН "Пассажирские автоперевозки", Орловская область,Покровский район, д. С’ётёПево 
Основание дли отбора и исследований пробы(образца):
договор .'6:155 от 20.09.2023

О i

Нормативный докумен т на соответствие 
которого проведена опенка:

i Mni  Ц
И; г д  |й |

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ’
требования к обеспечению безоласностЙЖ (кпи)| | 
безвредности для человека (факторов среды обитания

Данный образен (проба) но исследованным показа телям соответствует требованиям нормативных.
документов. ^
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АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР :

Федеральная служба но надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека j |
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Орловской области в поселке Верховье" д! 1

i 1омер записи в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.5 10108

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя:ЙЛЦ
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№ Н7507.Х от 25.09.2023
Наименование пробы (образца): 
вода питьевая 
Объем пробы 0.5 л
Код пробы (образца): 05/1.23.813.1.1.18 , . ;Г. i t | - |
Заказчик: j ' ; ! ij ;(
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "1 Гассажирские автоперевозки" ИНН: 
5721006061 ОГРН: 1065746005610
303170. Орловская область. Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Муниципальное унитарное предприятие Покровского района "Пассажирские автоперевозки/;;
303 170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 71 
Место осуществлении отбора пробы (образца):
артскважина- МУ11 "11ассажирские автоперевозки", Орловская область,Покровский район, д. СетеневоД г Ij • »
1 (ель отоора:
Производственный контроль л л  jj )
Основание для отбора и исследовании пробы(обратца): > : | :|
договор №155 от 20.09.2023 . 4. : | | .j

-и. : !  I; I

стекло ■ г: j!
25.09.2023 15 ч. 30 мин.
25.09.2023 16 ч. 40 мин.
ГОСТ 59024
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания
Проба(образец) доставлена в установленные сроки 
с соблюдением условий хранения и , :
транспортировки в указаных нормативных 
документах. Целостность упаковки не нарушена. 
Помощник санитарного врача отдела; 1, 
коммунальной гигиены Герасимова М. Ф.

Результшы исследовании распространяются на представленную проб\
I ЗастоятиП дом мент нс может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то ;!
аккредитованного цены а а ie.Ti.Horo лабораторного центра 1.3
Информация и протокол лабораторных исследовании вносится на основании акта отбора проб

стр. 1 из 2

i ара, > liaiconixii:
Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата ц время доставки пробы (образца): 
11Д на методику отбора:
ПД на соответствие:

Дополнит ельп 1,1 е сведения:

Сотрудник, отобравший пробь





Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучи i
человека Ц ' j

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены;] 
эпидемиологии в Орловской области в поселке Верховье"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru

Задание для руководителя( заместителя) И Л Ц  

договор № 155 от 20.09.2023

Вид продукции:
вода питьевая

) |м  ‘?|-
дкь | ; ' J i t  

,1 Ь Г  .

Место осуществления отбора 
пробы (образца):

ИД на метод отбора:

ИД на соответствие 
действующих нормативов

Лаборатория:

артскважииа- МУП "Пассажирские автоперевозки", Орловская 
область,Покровский район, д. Сетенево

ГОСТ 59024
\Щ> ' -J

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания

С а нитар но - ги гие нич ес кая лаборатория

! № 
1

Показатель Пробы
исследования

1 Мутность + : Г j
Лаборатория: Микробиологическая лаборатория 
Объем лабораторных исследований

;
( .1

; № ! Показатель Пробы
исследования

Лаборатория: Паразитологическая лаборатория 
Объем лабора торных исследований

| № 
i

Показатель Пробы
исследования

■J

Лаборатория: Лаборатория радиационных факторов 
Объем лабораторных исследований

j№
1

Показатель Пробы
исследования i

Лаборатория: Вирусологическая лаборатория
исследований

|№ Показатель Пробы Р'• i; ;тг
! исследования 4 ‘ :

I! ■
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